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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

DATA

DESENHO

PROJETO

VISTO

DESENHOSESCALA

RESP. TECNICO Nº CREA RUBRICA RESP. TECNICO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

PROJETO HIDRÁULICO
PROJETO SANITÁRIO
TABELAS DE QUANTITATIVOS

Matheus Pereira

Igor Barbosa Barreto 161.887.952-9

1 : 50

01 PROJETO HIDROSANITÁRIO BLOCO
CIRÚRGICO

1 : 50

IMPLANTAÇÃO MODELO
1

Tubos Rigidos

Comprimento Descrição Diâmetro

Tubo Soldável Marrom
36.64 Tubo Soldável Marrom 20.00 mm
24.89 Tubo Soldável Marrom 25.00 mm
Tubo Série Normal
22.85 Tubo Série Normal 40.00 mm
15.95 Tubo Série Normal 50.00 mm
1.05 Tubo Série Normal 75.00 mm
16.52 Tubo Série Normal 100.00 mm
Tubo água quente
10.00 Tubo água quente 75.00 mm
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02 PROJETO HIDROSANITÁRIO BLOCO
CIRÚRGICO

1 : 50

PLANTA BAIXA -
HIDRÁULICA1

Conexões para Água Fria

QTD Descrição Linha

7 Bucha de Redução Soldável Curta 25x20mm, PVC Marrom,
Água Fria - TIGRE

Soldável

41 Joelho 90º Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável

13 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria -
TIGRE

Soldável

5 Tê de Redução Soldável 25x20mm, PVC Marrom, Água Fria
- TIGRE

Soldável

9 Tê Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável
2 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Soldável
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03 PROJETO HIDROSANITÁRIO BLOCO
CIRÚRGICO

1 : 50

PLANTA BAIXA -
SANITÁRIA1

Caixas e Ralos

QT
D Descrição

6 Antiespuma 100 mm, Esgoto - TIGRE
6 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados

Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE

2 Corpo Ralo Cônico - Branco 100 x 40mm, Esgoto - TIGRE
3 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE

Conexões para Esgoto

QTD Descrição Linha

6 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
3 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
11 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
5 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE Série Reforçada
6 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
6 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
3 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE Série Reforçada
16 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal -

TIGRE
Série Normal

1 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
1 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
3 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
2 Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Série Normal
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BANHEIROS E COPA
1

ISOMÉTRICA HIDRÁULICA
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ISOMÉTRICA SANITÁRIA
013
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P43
(15x25)

P44 P45
(25x15)

(15x25)

P46
(25x15) P47

(15x25)

P48 P49
(15x25) (15x25)

P50
(15x25)

P35 P36
(25x15) (15x25)

P37
(15x25)

P38
(25x15)

P39
(25x15)

P40
(15x25)

P41
(15x25)

P42
(15x25)

P29 P30
(25x15) (25x15) P31

(15x25)
P32

(15x25)
P33

(15x25)
P34

(15x25)

Fundação
Fôrmas
Concreto: C25, em geral

Quadro de arranques

Referências

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P9, P10, P11, P12, P13, P14,
P15, P16, P17, P18, P19, P20,
P21, P22, P23, P24, P25, P26,
P27, P28, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P35, P36, P37, P38,
P39, P40, P41, P42, P43, P44,
P45, P46, P47, P48, P49, P50,

P51 e P52

Armaduras Cantos

P28
(15x25)

P51
(25x15)

P52
(25x15)

Aços em fundações: CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

4Ø10 (30+24+38)

P22
(25x15) P23

(15x25)

P24
(15x25)

P25
(15x25)

P26
(15x25)

P27
(15x25)

P17 P18
P15

(25x15)
P16

(25x15)

(15x25) (15x25)
P19

(15x25)
P20

(15x25)
P21

(15x25)

P8 P9
(15x25) (25x15) P10

(15x25) P11
(15x25)

P12
(15x25)

P13
(15x25)

P14
(15x25)

Referências

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P9, P10, P11, P12, P13, P14,
P15, P16, P17, P18, P19, P20,
P21, P22, P23, P24, P25, P26,
P27, P28, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P35, P36, P37, P38,
P39, P40, P41, P42, P43, P44,
P45, P46, P47, P48, P49, P50,

P51 e P52

P1
(25x15)

Arranques

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb
cc

P1, P2, P9, P15, P16, P22, P29, P30, P35, P38, P39, P45, P46, P51 e P52

38 38

P1, P2, P9, P15, P16, P22, P29, P30, P35, P38, P39, P45, P46, P51 e P52

38 38

P1, P2, P9, P15, P16, P22, P29, P30, P35, P38, P39, P45, P46, P51 e P52

P2
(25x15)

P3
(15x25)

P4
(15x25)

P5
(15x25)

P6
(15x25)

P7
(15x25)

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y

75x75 30 3Ø10c/26 3Ø10c/26

P1, P2, P9, P15, P16, P22, P29, P30, P35, P38, P39, P45, P46, P51 e P52

25

20

3Ø10c/26 C=88 3Ø10c/26 C=88 30 3Ø4.2 C=67

Projeto: Projeto estrutural

Local:

Nome:

Des.no.:

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HRPI

01/04Planta:
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Autor:
75

IGOR BARBOSA BARRETO

Data:
12/2021
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P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P31, P32, P33, P34, P36, P37, P40, P41, P42, P43, P44, P47, P48, P49 e P50

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P31, P32, P33, P34, P36, P37, P40, P41, P42, P43, P44, P47, P48, P49 e P50

38 38

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P31, P32, P33, P34, P36, P37, P40, P41, P42, P43, P44, P47, P48, P49 e P50

38 38

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P31, P32, P33, P34, P36, P37, P40, P41, P42, P43, P44, P47, P48, P49 e P50

15

10

3Ø10c/26 C=88 3Ø10c/26 C=88
30 3Ø4.2

C=67

75
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Nome:

Des.no.:
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Autor:

IGOR BARBOSA BARRETO
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12/2021
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P43
(15x25)

Térreo/Baldrame
Fôrmas
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

P48

V 2

(15x25)V-105: 15/30
P49

(15x25) V-106: 15/30
P50

(15x25)

V 1V-101: 15/30 (15x25)
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(25x15) V-104: 15/30
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(25x15)

V 3

V-107: 15/30 V-111: 15/30

P36
(15x25)

V 4

P29
(25x15)

V-115: 15/30

V-108: 15/30P37
(15x25)
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(25x15)
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P28
(15x25)

P51
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V 5 V-120: 15/30

P22
(25x15)

V 6 V-121: 15/30 P23V-122: 15/30
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P43
(15x25) V 1V-201: 15/30 (15x25)

P44
V-202: 15/30

P45
(25x15) V-203: 15/30

P46
(25x15) V-204: 15/30

P47
(15x25)

P48

V 2
L1
h=8

L2
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h=8

P35
(25x15)

P36
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P37
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V 4 P30
(25x15)

V-216: 15/30
P31

(15x25)

V-209: 15/30

P38
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(25x15)
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P52
(25x15)
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V 5

Concreto: C25, em geral
Aços em lajes: CA-50 e CA-60
Escala: 1:50
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h=8
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(25x15)

V 7
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(15x25)

P25
(15x25)

V 6

V-221: 15/40

P26
(15x25)

V-222: 15/30

P27
(15x25)

V-223: 15/30

L11
h=8

P17
(15x25)

V-232: 15/30

P15
(25x15)

V 9

L18
h=8

V-233: 15/30

P8
(15x25)

V 10
P10

(15x25)

L19
h=8

P9
(25x15)

L13
h=8

P11
(15x25)

L14
h=8

P12
(15x25)

L15
h=8

P13
(15x25)

L16
h=8

P14
(15x25)

L20
h=8

Local:

Nome:

Des.no.:

P1
(25x15)

V 12 V-235: 15/30 P2
(25x15)

V-236: 15/30 P3
(15x25)

V-237: 15/30 P4
(15x25)

V-238: 15/30 P5
(15x25)

V-239: 15/30 P6
(15x25)

V-240: 15/30 P7
(15x25)

IGOR BARBOSA BARRETO
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Elemento

Armadura transversal
inferior

Piso 2
Armadura transversal inferior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Pos. Diam. Q.

1 Ø5
2 Ø5
3 Ø5
4 Ø4.2
5 Ø4.2
6 Ø5
7 Ø6.3
8 Ø4.2
9 Ø5

10 Ø5
11 Ø5
12 Ø5
13 Ø5
14 Ø4.2
15 Ø5
16 Ø5

125
50 500

75 175

17 Ø4.2
18 Ø5
19 Ø5
20 Ø5
21 Ø5

200
75

100 50
575 100 75 175 50

22 Ø4.2
23 Ø4.2
24 Ø4.2
25 Ø5
26 Ø4.2
27 Ø4.2

54
63
55
42
50

7
31

5
38

7
5
4
8
8

22
22
12
13
13

4
5
5
5
8
8
3
2

Dob.

(cm)

6

Reta

(cm)

5
6

5
6
6

6

5
6

6

5

6
5

464
220
520
140
325
344
520
345
224
684
140
160
334
160
200
250
145
214
270
164

VAR.
165
240
280
414
465
180

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

470 25380
220 13860
520 28600
140 5880
330 16500
350 2450
520 16120 39.5
350
230
690
140
160
340
160
200
250
150
220
270
170

1750
8740
4830

700
640

2720
1280
4400
5500
1800
2860
3510

680
VAR.

170
240
280
420
470
180

1165
850

1200
2240
3360
1410

360
Total+10%:

Ø4.2:
Ø5:

43.5
0.0
0.0

Ø6.3: 43.5
Total: 43.5

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

39.8
21.8
44.9

6.4
18.0

3.8

1.9
13.7

7.6
1.1
1.0
4.3
1.4
6.9
8.6
2.0
4.5
5.5
1.1
1.8
0.9
1.3
2.4
5.3
1.5
0.4

228.7
39.8

188.9
0.0

228.7

125

550 575 300

125

CA-50

CA-60

100 Total

Resumo Aço
Piso 2

Armadura transversal inferior

Ø6.3

Ø4.2

Ø5

Comp. total
(m)

161.2

332.7

1094.0

Peso+10%
(kg)

43

40

189

Total

43

229

272

1000
75

350

250 400 200

350

350
200

Projeto:

Local:

Nome:

Des.no.:

Projeto estrutural

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HRPI

Planta: LAJE: 2/04
FUNDAÇÃO/PISO2

Autor:

IGOR BARBOSA BARRETO

Data:
12/2021
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Elemento

15N17Ø6.3c/20 C=410
7 6

10N18Ø6.3c/20 C=310
77

6 6

9N19Ø6.3c/20 C=140
47

6 6
9N20Ø6.3c/20 C=100

6 7

Piso 2
Armadura longitudinal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

5N22Ø6.3c/20 C=240
6 7

Armadura longitudinal
superior

Pos. Diam. Q.

1 Ø6.3
2 Ø6.3
3 Ø6.3
4 Ø6.3
5 Ø6.3
6 Ø6.3
7 Ø6.3
8 Ø6.3
9 Ø6.3

10 Ø6.3
11 Ø6.3
12 Ø6.3
13 Ø8

62 6

5N15Ø6.3c/20 C=140
67

80 6
82

105
6

6

2N7Ø6.3c/20 C=340

2N7Ø6.3c/20 C=340
6

6

6

6
2N26Ø6.3c/20 C=780

2N25Ø6.3c/20 C=710
6

3N24Ø6.3c/10 C=190
7

6
6

5N16Ø6.3c/10 C=700
7

2N28Ø6.3c/20 C=1170

2N27Ø6.3c/20 C=1140
7

7

14 Ø6.3
15 Ø6.3
16 Ø6.3
17 Ø6.3
18 Ø6.3
19 Ø6.3
20 Ø6.3
21 Ø6.3
22 Ø6.3
23 Ø8
24 Ø6.3
25 Ø6.3
26 Ø6.3
27 Ø6.3
28 Ø6.3

25
27
39
12

4
5

33
7
5

50
23
23
25

9
5
5

15
10

9
9

10
5
2
3
2
2
2
2

Dob.

(cm)

7
6
6
7
6
6
6

Reta

(cm)

167
498
258

87
638
627
328

6 VAR.
6
6
6
6
6
7
7
6
7
6
6
6
7
6
6
7
6
6

467
265
168
148
485

67
127
687
397
298
128

87
77

227
314
183
698
768

6 1127
6 1157

Dob.

(cm)

6
6
6
6
6
7
6

7
9
6
6
9
6
6
7
6
6
6
7
6
7

6
6
7
7

Comp.

(cm)

180

Total

(cm)

CA-50

(kg)

4500 11.0
510 13770 33.7
270 10530 25.8
100
650
640

1200 2.9
2600 6.4
3200 7.8

6 VAR.
480

340 11220 27.5
3094 7.6
2400 5.9

280 14000 34.3
180
160

4140 10.1
3680 9.0

500 12500 49.4
80

140
700
410
310
140
100

90
240
320
190
710
780

1140
1170

720 1.8
700 1.7

3500 8.6
6150 15.1
3100 7.6
1260 3.1

900 2.2
900 2.2

1200 2.9
640 2.5
570 1.4

1420 3.5
1560 3.8
2280 5.6
2340 5.7

Total+10%: 329.0
Ø6.3: 271.9
Ø8: 57.1
Total: 329.0

0.0
0.0
0.0

CA-60

(kg)

39N3Ø6.3c/13 C=270
25N1Ø6.3c/20 C=180

7 6 6
27N2Ø6.3c/19 C=510 92

6 6
118

6 6
50N10Ø6.3c/10 C=280

9

96

12N4Ø6.3c/20 C=100
67

6
4N5Ø6.3c/20 C=650

6
5N6Ø6.3c/20 C=640

6

37
6

7N8Ø6.3c/20 C=370-460
6

5N9Ø6.3c/20 C=480
6

9N14Ø6.3c/20 C=80
67

29N7Ø6.3c/20 C=340
6

78
6

23N11Ø6.3c/20 C=180
72

Autor:

10N21Ø6.3c/20 C=90
67

11N13Ø8c/17 C=500
6 9 Local:

Nome:

Des.no.:

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HRPI

Planta: LAJE: 3/04
FUNDAÇÃO/PISO2

6

6
Projeto: Projeto estrutural Data:

12/2021

6

23N12Ø6.3c/20 C=160
61

6 6

40 2N23Ø8c/19 C=320

14N13Ø8c/19 C=500
6 9

7

7

Resumo Aço
Piso 2

Armadura longitudinal superior

CA-50

Comp. total
(m)

Ø6.3 1009.3

Ø8 131.4

Peso+10%
(kg)

272

57

Total

329

20
0
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5

22
5

10
0

50
0

57
5

75

50
0

30
0
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0
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0
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0
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0

10
0
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5

17
5
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0
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0

17
5

50

IGOR BARBOSA BARRETO



Elemento

Armadura longitudinal
inferior

Piso 2
Armadura longitudinal inferior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

L1
6

19N19Ø5c/16 C=160 19N20Ø5c/16 C=610

9

9

L3
11N21Ø5c/16 C=200

L4
11N22Ø5c/16 C=210

6

L2

Pos. Diam. Q.

1 Ø6.3
2 Ø4.2
3 Ø5
4 Ø5
5 Ø4.2
6 Ø5
7 Ø5
8 Ø5
9 Ø4.2

10 Ø4.2
11 Ø4.2
12 Ø5
13 Ø5
14 Ø4.2
15 Ø4.2
16 Ø5
17 Ø5

6
2N35Ø5c/16 C=340

6

6
4N16Ø5c/16 C=360

2N32Ø5c/16 C=380

38

21

16

2N36Ø4.2c/17 C=940

4N17Ø5c/16 C=850

2N33Ø5c/16 C=800

L5

2N37Ø4.2c/17 C=440

3N18Ø4.2c/17 C=490

2N34Ø4.2c/17 C=520

5

5

5

18 Ø4.2
19 Ø5
20 Ø5
21 Ø5
22 Ø5
23 Ø5
24 Ø5
25 Ø5
26 Ø5
27 Ø5
28 Ø4.2
29 Ø4.2
30 Ø5
31 Ø4.2
32 Ø5
33 Ø5
34 Ø4.2
35 Ø5
36 Ø4.2
37 Ø4.2

5

7 L6
32N1Ø6.3c/16 C=570 9

25N2Ø4.2c/20 C=170

L7
8

L8
36N3Ø5c/14 C=440

L9
32N4Ø5c/16 C=330

31N5Ø4.2c/17 C=140

7

32
25
36
32
31
39

4
5
5
3

23
29
58
27
15

4
4
3

19
19
11
11
11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Dob.

(cm)

7

Reta

(cm)

5
6
6

5
5

563
170
440
330
135
364
924

5
6

5
6

6
6

1110
175
195
140
280
220
220
215
354
850
485
154
610
200
204
214
390
710

5
6

5
6

5

1090
380
380
360
510
445
374
800
515
334
940
435

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

4250

4340

1110
180
200
140
280

3720
5550

900
600

3220
8120

220 12760
220
220
360
850
490
160
610 11590
200
210
220
390
710

1090
380
380
360
510
450
380
800
520
340
940
440

5940
3300
1440
3400
1470
3040

2200
2310
2420

780
1420
2180

760
760
720

1020
900
760

1600
1040

680
1880

880
Total+10%:

Ø4.2:
Ø5:

49.2
0.0
0.0

Ø6.3: 49.2
Total: 49.2

440 15840
330 10560
140
370 14430
930

CA-50

(kg)

570 18240 44.7
170

CA-60

(kg)

4.6
24.9
16.6

4.7
22.7

5.8
8.7
1.0
0.7
3.5

12.7
20.0

6.5
3.6
2.3
5.3
1.6
4.8

18.2
3.5
3.6
3.8
1.2
2.2
3.4
1.2
0.8
0.8
1.6
1.0
1.2
2.5
1.1
1.1
2.0
1.0

220.2
36.2

184.0
0.0

220.2

L10

5
13

10

11

6 L11
15N6Ø5c/16 C=370 5

8

8

5N8Ø5c/16 C=1110
L12

2N26Ø5c/16 C=1090

2N24Ø5c/16 C=390 2N25Ø5c/16 C=710 10
3N10Ø4.2c/17 C=200

5

5N9Ø4.2c/17 C=180

2N29Ø4.2c/17 C=360

2N28Ø4.2c/17 C=380

2N27Ø5c/16 C=380

13 2N30Ø5c/16 C=510

4N7Ø5c/16 C=930

5 CA-50

CA-60

Total

2N31Ø4.2c/17 C=450

6
Resumo Aço

Piso 2
Armadura longitudinal inferior

Ø6.3

Ø4.2

Ø5

Comp. total
(m)

182.4

302.0

1065.8

Peso+10%
(kg)

49

36

184

Total

49

220

269

6
11N6Ø5c/16 C=370L18 L17

15N15Ø4.2c/17 C=220

L13
10

23N11Ø4.2c/20 C=140 29N12Ø5c/16 C=280
9

7

Projeto:

L19
6

13N6Ø5c/16 C=370
L20

11N23Ø5c/16 C=220
6 Local:

Nome:

Des.no.:

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HRPI

LAJE: 1/04Planta:
FUNDAÇÃO/PISO2

Autor:

Projeto estrutural Data:
12/2021
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125
575

Resumo Aço
Piso 2

Armadura transversal superior

CA-50

Comp. total
(m)

Ø6.3 1025.7

Ø8

Peso+10%
(kg)

207.7

276

90

Elemento

Total Armadura transversal
superior

366

Pos. Diam. Q.

175 175

1 Ø6.3
2 Ø6.3
3 Ø6.3
4 Ø6.3
5 Ø6.3
6 Ø6.3
7 Ø6.3
8 Ø6.3
9 Ø6.3

10 Ø6.3
11 Ø6.3
12 Ø8
13 Ø6.3
14 Ø6.3
15 Ø8
16 Ø6.3
17 Ø6.3
18 Ø6.3
19 Ø8
20 Ø6.3
21 Ø6.3
22 Ø6.3
23 Ø6.3
24 Ø6.3
25 Ø8
26 Ø6.3
27 Ø6.3
28 Ø6.3
29 Ø6.3

150
125

325
300

275

400

13
25
29
42
23
24
10
30
26

9
13
25
20

4
6

16
38
36
18
27
10
10

7
9
3
2
2
2
2

Dob.

(cm)

7
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Reta

(cm)

287
438
107

77
188
368
318
158
198

77
278
388
348

6 VAR.
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
7
6

298
138
305
238
297
167
708
227
698
168
374
173
478

468
67

Dob.

(cm)

6
6
7
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6

Comp.

(cm)

300

Total

(cm)

CA-50

(kg)

3900 9.6
450 11250 27.6
120

90
200
380
330
170
210

90
290

6 VAR.
6
7
6
6
9
6
6
6
6
7
6
6

6

3480 8.5
3780 9.3
4600 11.3
9120 22.3
3300 8.1
5100 12.5
5460 13.4

810 2.0
3770 9.2

400 10000 39.5
360

480
80

7200 17.6
1028 2.5
2880 11.4
1280 3.1

310 11780 28.9
150
320
250
310
180
720
240
710
180
380
180
490

5400 13.2
5760 22.7
6750 16.5
3100 7.6
1800 4.4
5040 12.3
2160 5.3
2130 8.4

360 0.9
760 1.9
360 0.9
980 2.4

Total+10%: 366.6
Ø6.3: 276.4
Ø8: 90.2
Total: 366.6

0.0
0.0
0.0

CA-60

(kg)

300

125

50
250

350

75

Autor:

400

350 75 400

Local:

Nome:

Des.no.:

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HRPI

Planta: LAJE: 4/04
FUNDAÇÃO/PISO2
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350

Projeto: Projeto estrutural Data:
12/2021
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Piso 2
Armadura transversal superior
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50
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Elemento

P1=P2

Pos. Diam. Q.

1 Ø10

2 Ø5

P1=P2
+3.220

Piso 2
1
2

Ø10
Ø5

4
27

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

320
69

Total
(cm)
1280
1863

x 2
(cm)
2560
3726

Planta: Piso 2
Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Piso 2

P24=P25=P31=P32
+3.420

16
1
2

Ø10
Ø5

4
28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

355
69

Total
(cm)
1420
1932

x 4
(cm)
5680
7728

P3=P4=P5=P6=P7 1 Ø10

2 Ø5

4

27
10

Total+10%:
(x5):

+2.700

P8=P10=P11=P12=P13=P14=P17=P18=P19=P20=P21=P23=P27=P28=P34=P40=P41=P42=P47=P48=P49=P50
+3.220 Pos.

Piso 2 16
1
2

Ø10
Ø5

4
27

Diam. Q.

+2.920

P8=P10=P11=P12
P13=P14=P17=P18
P19=P20=P21=P23
P27=P28=P34=P40
P41=P42=P47=P48

P49=P50

Comp.
(cm)

335
69

Total
(cm)
1340
1863

x 22
(cm)

29480
40986

+2.920

4N1

A A 4N1 4N1

A
20

25

4N1Ø10

Corte A-A

N2Ø5c/12 C=69
10

15

4N1Ø10

Corte A-A

N2Ø5c/12 C=69

P9=P15=P16=P22
P29=P30=P35=P38
P39=P45=P46=P51

P52

1 Ø10

2 Ø5

4

27
20

Total+10%:
(x13):

Ø5:

4N1

A A 4N1

10
15

+0.000

Térreo/Baldrame

Vista XX Vista YY
Térreo/BaldrameAço: CA-50 e CA-60 (23.8 kg). Taxa: 89.55 kg/m3

Concreto: C25, em geral (0.24 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Cobrimento: 2.5 cmFôrmas: 2.58 m2

Planta: Piso 2
Vista XX

Escala 1:20
Aço: CA-50 e CA-60 (51.8 kg). Taxa: 91.88 kg/m3
Concreto: C25, em geral (0.51 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Cobrimento: 2.5 cmFôrmas: 2.74 m2

Planta: Piso 2

Escala 1:20

Vista YY

4N1Ø10

Corte A-A

+0.000

N2Ø5c/12 C=69

4N1

9.1
118.3

0.0
Ø10: 474.6
Total: 474.6

3.2
41.6

167.4
0.0

167.4

319

4N1

A 4N1
4N1

P26=P33=P36=P37
P43=P44

P24=P25=P31=P32

1 Ø10

2 Ø5

4

27
10

Total+10%:
(x22):

1 Ø10

2 Ø5

4

28
10

Total+10%:
(x4):

1 Ø10

2 Ø5

4

28
10

Total+10%:
(x6):

335

69 1863

9.4
56.4

1340 8.3

2.9

3.3
19.8

329 345

69 1932

9.7
38.8

1380 8.5

3.0

3.3
13.2

339 355

69 1932

9.1
200.2

1420 8.8

3.0

3.2
70.4

319 335

69 1863

8.7
43.5

1340 8.3

2.9

3.2
16.0

320

4

27
20

Total+10%:
(x2):

320

69 1863

8.7
17.4

1280 7.9

2.9

3.2
6.4

Esquema

(cm)

320

Comp.

(cm)

320

69

Total
(cm)

1863

CA-50
(kg)

1280 7.9

2.9

CA-60
(kg)

+0.000

Térreo/Baldrame
P3=P4=P5=P6=P7

+3.220

Piso 2
1
2

Ø10
Ø5

4
27

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

320
69

Total
(cm)
1280
1863

x 5
(cm)
6400
9315

Vista XX Vista YY

Aço: CA-50 e CA-60 (270.6 kg). Taxa: 92.61 kg/m3
Concreto: C25, em geral (2.66 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Cobrimento: 2.5 cmFôrmas: 2.58 m2

Planta: Piso 2

Escala 1:20 Piso 2

P9=P15=P16=P22=P29=P30=P35=P38=P39=P45=P46=P51=P52
+3.220 Pos.

16
1
2

Ø10
Ø5

4
27

Diam. Q. Comp.
(cm)

335
69

Total
(cm)
1340
1863

x 13
(cm)

17420
24219

+2.920
+2.700

P26=P33=P36=P37=P43=P44
+3.320

Piso 2 16
1
2

Ø10
Ø5

4
28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

345
69

Total
(cm)
1380
1932

x 6
(cm)
8280

11592

4N1 4N1

A A 4N1
4N1

A
10

15

4N1Ø10

Corte A-A

N2Ø5c/12 C=69
25

4N1Ø10

Corte A-A

20
N2Ø5c/12 C=69

A 4N1 4N1

+2.920

4N1 4N1

A A 4N1

10
15

+0.000

Térreo/Baldrame

Vista XX Vista YY

Aço: CA-50 e CA-60 (59.5 kg). Taxa: 89.55 kg/m3
Concreto: C25, em geral (0.60 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Cobrimento: 2.5 cmFôrmas: 2.58 m2

Planta: Piso 2

Escala 1:20

4N1Ø10

Corte A-A

Térreo/Baldrame

Vista XX Vista YY

Aço: CA-50 e CA-60 (159.9 kg). Taxa: 92.61 kg/m3
Concreto: C25, em geral (1.57 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Cobrimento: 2.5 cmFôrmas: 2.58 m2

Planta: Piso 2

Escala 1:20

N2Ø5c/12 C=69

+0.000

Resumo Aço

Pilares

CA-50Ø10

CA-60Ø5

Total

Comp. total
(m)

698.2

975.7

Peso+10%
(kg)

473

168

+0.000
Total

Térreo/Baldrame

Vista XX
473

168

641

Vista YY

Aço: CA-50 e CA-60 (76.1 kg). Taxa: 92.67 kg/m3
Concreto: C25, em geral (0.75 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Cobrimento: 2.5 cmFôrmas: 2.66 m2

Planta: Piso 2

Escala 1:20 Local:

Nome:

Des.no.:

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HEPR

02/02Planta:
PILARES

Autor:

IGOR BARBOSA BARRETO

Projeto: Projeto estrutural Data:
12/2021
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03

2

03

2

26.75 m²

SALA DE
CIRUGIA 01

7.50 m²
LAVABO

21.00 m²

SALA
CIRURGIA

02

7.88 m²

SALA DE
EQUIPAMENTOS

7.40 m²

SALA DE
UTILIDADES

7.87 m²
EXPURGO

7.22 m²
ESTERELIZAÇÃO

5.69 m²

MATERIAL
ESTERELIZADO

4.61 m²
COPA

6.41 m²

SALA DE
ESPERA

4.03 m²
DML

3.70 m²

WC
MASCULINO

8.80 m²

VEST.
MASCULINO

8.80 m²

VEST.
FEMININO

8.76 m²
TROCA-MACA

30.44 m²
CIRCULAÇÃO

25.38 m²
CORREDOR

17.66 m²
RECUPERAÇÃO/PÓS-ANESTÉSICA

3.24 m²

POSTO DE
ENFERMAGEM

3.17 m²

SL. DE
LAVAGEM

E
HIGIENIZAÇÃO

DE
EQUIPAMENTOS

04

1

04

1

05

1

05

1

05

2

05

2

04

2

04

2

02

2

02

2

ACESSO
PRINCIPAL

4
.3

8

2.00

2.03 2.03

2.49

1
5

2
.3

8
1

5
1

.8
5

1.20

AUTOCLAVE 6
0

1.70 1.65

1
5

1
.4

3
1

5
2

.4
5

1
5

2
.5

0
5

.0
0

1
5

1
.2

0

1
5

4.30

15 5.89 15

1
.2

0

3.86

1
5

1
.8

0

PROJEÇÃO COBERTA

1.80 1.76

1.20

1
5

1
3

.1
81
5

2
.5

0

3.15

4.20

1.50

3.35

84

1.65

1
.2

3 2.00

1
.0

0

2
.0

0

3
.0

0

PM2

PM2

PM2 PM2

PA3

PA1

PM3

PM3

PA2 PA2

PM3PM3PM3

PM4PM4PM4

PM4PM4

PM4

PM4 PM4

PM4

PM4

PM4PA5

PA6PA6

J3

J1J1J1J1

J1

J1J1

J2

J1

J2

J4

PM3

1.50

1
5

3
.0

0

4.05 m²

SALA DE
MAQUINAS

PM3

1.80

6.51 m²

CENTRAL
DE GÁS

2.78 m²

CENTRAL
DE GÁS

1.80

3
.1

5

1
6

.4
8

16.30

J1

PA4PA7

PB-306
Princesa isabel

Tavares

N

HOSPITAL REGIONAL 
DE PRINCESA ISABEL

PRANCHA

/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

DATA

DESENHO

PROJETO

VISTO

DESENHOSESCALA

RESP. TECNICO Nº CREA RUBRICA RESP. TECNICO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA
FACHADA
CORTES

Matheus Pereira

Igor Barbosa Barreto 161.887.952-9

Como
indicado

01 BLOCO CIRÚRGICO

ESCALA  1 : 50
PLANTA BAIXA1

QUANTITATIVO DE PORTAS
CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA DESCRIÇÂO

PA1 1 1.90 2.10 Porta dupla de alumínio
PA2 2 0.80 2.10 Porta de alumínio
PA3 1 1.90 2.10 Porta dupla de alumínio
PA4 1 1.50 2.10 Porta de correr de alimínio
PA5 1 0.80 2.10 Porta de correr de alimínio
PA6 2 0.60 1.00 Porta alumínio banheiro
PA7 1 0.80 2.10 Porta de alumínio
PM2 4 1.20 2.10 Porta dupla de madeira
PM3 7 0.80 2.10 Porta de madeira
PM4 11 0.90 2.10 Porta de madeira

QUANTITATIVO DE JANELAS
CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO

J1 9 0.80 1.00 2.00 Janela de alumínio
J2 2 0.80 1.00 1.10 Janela de alumínio
J3 1 0.90 1.00 0.80 Janela de alumínio
J4 1 2.00 1.00 1.10 Visor de correr de vidro

ESCALA 1 : 1500
LOCALIZAÇÃO2



T ectonic Cop yright 2007

6%

6%

CORREDOR

02

2

02

2

TELHA CALHA

ACESSO
PRINCIPAL

4.61 m²
COPA

4.03 m²
DML

30.44 m²
CIRCULAÇÃO

7.50 m²
LAVABO

25.38 m²
CORREDOR

17.66 m²
RECUPERAÇÃO/PÓS-ANESTÉSICA

6%6%

MADEIRA COBERTA
TELHA CALHALAJE

3
.0

0
PRANCHA

/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

DATA

DESENHO

PROJETO

VISTO

DESENHOSESCALA

RESP. TECNICO Nº CREA RUBRICA RESP. TECNICO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA
FACHADA
CORTES

Matheus Pereira

Igor Barbosa Barreto 161.887.952-9

1 : 75

02 BLOCO CIRÚRGICO

ESCALA 1 : 75
PLANTA DE COBERTA1

ESCALA 1 : 75
CORTE 062



4.04%

2
.0

08.76 m²
TROCA-MACA

8.80 m²

VEST.
FEMININO

8.80 m²

VEST.
MASCULINO

3.70 m²

WC
MASCULINO 4.61 m²

COPA
30.44 m²

CIRCULAÇÃO

5.69 m²

MATERIAL
ESTERELIZADO

9
4

PRANCHA

/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

DATA

DESENHO

PROJETO

VISTO

DESENHOSESCALA

RESP. TECNICO Nº CREA RUBRICA RESP. TECNICO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA
FACHADA
CORTES

Matheus Pereira

Igor Barbosa Barreto 161.887.952-9

1 : 50

03 BLOCO CIRÚRGICO

ESCALA  1 : 50
FACHADA1

ESCALA  1 : 50
CORTE 012



7.22 m²
ESTERELIZAÇÃO

30.44 m²
CIRCULAÇÃO

4.03 m²
DML 6.41 m²

SALA DE
ESPERA

8.80 m²

VEST.
MASCULINO 8.80 m²

VEST.
FEMININO

8.76 m²
TROCA-MACA

CORREDOR

8
3

.0
0

4
0

7.87 m²
EXPURGO

30.44 m²
CIRCULAÇÃO

CORREDOR

8
3

.0
0

PRANCHA

/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

DATA

DESENHO

PROJETO

VISTO

DESENHOSESCALA

RESP. TECNICO Nº CREA RUBRICA RESP. TECNICO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA
FACHADA
CORTES

Matheus Pereira

Igor Barbosa Barreto 161.887.952-9

1 : 50

04 BLOCO CIRÚRGICO

ESCALA  1 : 50
CORTE 021

ESCALA  1 : 50
CORTE 032



26.75 m²

SALA DE
CIRUGIA 01

7.50 m²
LAVABO

21.00 m²

SALA
CIRURGIA

02

7.88 m²

SALA DE
EQUIPAMENTOS

25.38 m²
CORREDOR

CORREDOR

17.66 m²
RECUPERAÇÃO/PÓS-ANESTÉSICA

3.24 m²

POSTO DE
ENFERMAGEM

3.17 m²

SL. DE
LAVAGEM

E
HIGIENIZAÇÃO

DE
EQUIPAMENTOS

3
.0

0

4.05 m²

SALA DE
MAQUINAS

6.51 m²

CENTRAL
DE GÁS

8
3

.0
0

PRANCHA

/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

DATA

DESENHO

PROJETO

VISTO

DESENHOSESCALA

RESP. TECNICO Nº CREA RUBRICA RESP. TECNICO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA
FACHADA
CORTES

Matheus Pereira

Igor Barbosa Barreto 161.887.952-9

1 : 50

05 BLOCO CIRÚRGICO

ESCALA  1 : 50
CORTE 041

ESCALA  1 : 50
CORTE 052



PRANCHA

/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

DATA

DESENHO

PROJETO

VISTO

DESENHOSESCALA

RESP. TECNICO Nº CREA RUBRICA RESP. TECNICO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA
FACHADA
CORTES

Matheus Pereira

Igor Barbosa Barreto 161.887.952-9

1 : 1

06 BLOCO CIRÚRGICO

ESCALA  1 : 1
PERSPECTIVA 011



Quadro Multifilar QD2 (Quadro de Distribuição 02)
(31911 W)

40 A
(6000 W)

T
2516

40 A
(6000 W)

S
2516

10 A
(1899 W)

R
2.5

13 A
QD1 (Quadro de Distribuição_GERAL)
(85821 W)

63 A

35 16
16 A

4.5 kA

4
16 A

4.5 kA

4
20 A

(3150 W)
R

6
10 A

(264 W)
T

2.5

32 (Iluminação 01)

QD2

IT 1 (Quadro de Distribuição 02_CIRURGIA 01)
(9750 W)

25 A
4.5 kA

TRS1 (Trasnformador de separação 1)
(9750 W)

63 A

5025

220 V 63 A
4.5 kA

5025

10 A
4.5 kA

2.5
9

IT 2 (Quadro de Distribuição 03_CIRURGIA 02)
(9750 W)

25 A
4.5 kA

TRS2 (Trasnformador de separação 2)
(9750 W)

63 A
4.5 kA

5025

QM1
kW.h

2.5
70 35

DPS
440 V - 80 KA

IT 3 (Quadro de Distribuição - ENFERMAGEM)
(4500 W)

10 A
TRS3 (Trasnformador de separação 3)
(4500 W)

32 A

16

220 V 32 A
4.5 kA

16
10 A

(1500 W)
R

2.5

35 (Régua elétrica 3)

32 A
4.5 kA

2.5

10 A
(1500 W)

R
34 (Régua elétrica 2)

Potência Instalada (W)
R
S
T
Total

31415
28500
25906
85821

TM

R S T N

Verde

10 A
(312 W)

S
2.5

10 A
(1320 W)

S+T
2.5

10 A
(904 W)

T
2.5

10 A
(358 W)

T
10 A

10 A

10 A

100 A

DR
Tipo "A"

4
10 A

(900 W)
S

2.5
10 A

100 A

DR
Tipo "A"

4
10 A

(1628 W)
S

2.5
10 A

(1628 W)
R

2.5
20 A

100 A

DR
Tipo "A"

6
20 A

(3900 W)
R

6

Circuito
15 (TUG's - Recuperação pós-anestésica_RAIO-X)

20
21
22
23

TOTAL

Circuito

Quadro Trifilar (IT 3)

TRS 3

1:1
Fase

220V
60Hz

Neutro

Fase

220V
60Hz

Neutro

TRS 2

1:1
Fase

220V
60Hz

Neutro

Quadro Trifilar (IT 2)

TRS 1 Quadro de Cargas (QD2)
1:1 Circuito

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Anunciador Anunciador Anunciador

Autoclave 01 - 150L
Autoclave 02 - 150L
Ar Condic. - Sala de Espera e Material Esterelizado
Ar Condic. - Esterelização e expurgo
Ar Condic. - S. de Utilidades e S. de Equipamentos
Chuveiro elétrico - Vestiário Feminino
Chuveiro elétrico - Vestiário Masculino
TUG's 01
Iluminação 01
aa
ab
ac
u
v
w
x

DSI / DST DSI / DST DSI / DST

TOTAL

1 2 1 2 1 2

Tipo de carga

Uso especifico
Disjuntor
Bipolar

Disjuntor
Bipolar

Disjuntor
Bipolar Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
Condicionador de Ar Split (não residencial)
Raio-x transportável

Régua elétrica 1 Régua elétrica 1 Régua elétrica 1

Quadro de Demanda (QM1)
Potência instalada

(kVA)
47.33
12.98
10.80
16.79
13.00

Fator de demanda
(%)
100
40
75
90
80

TOTAL

Demanda
(kVA)

47.33
5.19
8.10

15.11
10.40
86.14

y
z

Descrição Esquema Método
de inst.

F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+F+T
F+F+T
F+N+T

F+N

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

V
(V)

220 V
220 V
220 V
220 V
220 V
380 V
380 V
220 V
220 V

Iluminação (W)
24 150 600 814 1085 1500 5400 6000

Tomadas (W)

1
1

1

2
1
1

7
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 7 1 3 3 1 2 2

1 1

1
2

Pot. total.
(VA)
7500
7500
2110
2411
1809
5400
5400
3708
528
48
48
48
48
48
48
48
48
48

36366

Pot. total.
(W)

6000
6000

Fases Pot. - R
(W)

T
S

1899 R
2170 R
1628 R
5400 R+S
5400 S+T
3150 R

264
24
24
24
24
24
24
24
24
24

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

31911 R+S+T 11547 11400

1899
2170
1628
2700

3150

Pot. - S
(W)

6000

Pot. - T
(W)

FP FCT FCA In'
(A)

6000 0.80 1.00 0.52 65.6
0.80 1.00 0.52 65.6
0.90 1.00 0.52

2700
2700

7.9
0.90 1.00 0.52 21.1
0.90 1.00 0.52 15.8
1.00 1.00 0.65 21.9

2700 1.00 1.00 0.65 21.9
0.85 1.00 0.52 20.8

1.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

264 0.50 1.00 0.52
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00

24
24
24
24
24
24
24
24
24

8964

Seção
(mm2)

2.5
4

2.5
4
4
6

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Ic
(A)

Disj
(A)

25 101.0 40.0
25 101.0 40.0

24.0 10.0
32.0 13.0
24.0 10.0
32.0 16.0
32.0 16.0
41.0 20.0
24.0 10.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0

dV parc
(%)

0.37
0.35
0.43
0.81
0.61
0.33
0.25
0.31
0.07

dV total
(%)

1.74
1.72
1.80
2.18
1.98
1.70
1.62
1.68
1.44

Quadro Trifilar (IT 1) 33
34
35

TOTAL

Descrição

Régua elétrica 1
Régua elétrica 2
Régua elétrica 3

Esquema Método
de inst.

F+N+T
F+N+T
F+N+T

B1
B1
B1

Descrição

Régua elétrica 1
Régua elétrica 2
Berço aquecido
Foco cirúrgico

Esquema Método
de inst.

F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+N+T

B1
B1
B1
B1

V
(V)

220 V
220 V
220 V
220 V 1

1

V
(V)

220 V
220 V
220 V

250 1100 4200
Tomadas (W)

1
1

1

1

Tomadas (W)
1500

1
1
1
3

2

Pot. total.
(VA)
5250
5250
1375
312

12188

Pot. total.
(VA)
1875
1875
1875
5625

Pot. total.
(W)

Quadro de Cargas (IT 2)
Pot. total.

(W)
4200
4200
1100

250
9750

Fases Pot. - R
(W)

T
T
T
T
T

Quadro de Cargas (IT 3)
Fases Pot. - R

(W)
1500 R
1500 R
1500 R
4500 R

1500
1500
1500
4500

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FP FCT FCA In'
(A)

0.80 1.00 0.70 12.2
0.80 1.00 0.70 12.2
0.80 1.00 0.70 12.2

0 0

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

2.5 24.0 10.0
2.5 24.0 10.0
2.5 24.0 10.0

dV parc
(%)

0.77
0.56
0.36

dV total
(%)

1.73
1.52
1.31

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FP FCT FCA In'
(A)

4200 0.80 1.00 0.65 36.7
4200 0.80 1.00 0.65 36.7
1100 0.80 1.00 0.65

250 0.80 1.00 0.65
0 0 9750

9.6
2.2

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

6 41.0 25.0
6 41.0 25.0

2.5 24.0 10.0
2.5 24.0 10.0

dV parc
(%)

0.53
0.48
0.47
0.04

dV total
(%)

1.39
1.34
1.33
0.90

(3900 W)
R

6
20 A

(3900 W)
R

14 (TUG's - Sala de Cirurgia 2_RAIO-X)

13 (TUG's - Sala de Cirurgia 1_RAIO-X)

12 (Ar Condic. - Recuperação pós-anestésica)

Circuito

16
17
18
19

TOTAL

Descrição

Régua elétrica 1
Régua elétrica 2
Berço aquecido
Foco cirúrgico

Esquema Método
de inst.

F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+N+T

B1
B1
B1
B1

V
(V)

220 V
220 V
220 V
220 V 1

1

250 1100 4200
Tomadas (W)

1
1

1

1 2

Pot. total.
(VA)
5250
5250
1375
312

12188

11 (Ar Condic. - Posto de Enferm. e S. de Serviços)

(900 W)
S

2.5
13 A

(2450 W)
S

10 (TUG's 01)
10
11
12
13
14
15
37

TOTAL

4 (TUG's - Bloco Cirúrgico)

2 (TUG's 03)

(150 W)
T

2.5
16 A

(3080 W)
T

8 (Ar Condicionado - Sala de Cirurgia 02)

7
8
9

6
7 (TUG's - Sala de Cirurgia 02)

DR

25 A

100 A

DR
Tipo "A"

2.5

(1500 W)
R+S+T

2.5

(3080 W)
R+T

2.5

3 (Ar Condicionado - Sala de Cirurgia 01)

2
3
4
5

37 (Central de Vácuo)

9 (Iluminação 03)

6 (Iluminação_CIRURGIA 2)

QD2 Quadro de Distribuição 02
TRS1 Trasnformador de separação 1
TRS2 Trasnformador de separação 2
TRS3 Trasnformador de separação 3

Iluminação 04_CIRCULAÇÃO1
a
b
c
d
e
f
g
TUG's 03
Ar Condicionado - Sala de Cirurgia 01
TUG's - Bloco Cirúrgico
Iluminação_ CIRURGIA 1
h
Iluminação_CIRURGIA 2
i
j
TUG's - Sala de Cirurgia 02
Ar Condicionado - Sala de Cirurgia 02
Iluminação 03
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
TUG's 01
Ar Condic. - Posto de Enferm. e S. de Serviços
Ar Condic. - Recuperação pós-anestésica
TUG's - Sala de Cirurgia 1_RAIO-X
TUG's - Sala de Cirurgia 2_RAIO-X
TUG's - Recuperação pós-anestésica_RAIO-X
Central de Vácuo

F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+N+T
3F+N+T

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

220 V
220 V
220 V
220 V
220 V
220 V

380 / 220 V
1 3 18 6 20 1

Quadro de Cargas (IT 1)
Pot. total.

(W)
4200
4200
1100

250
9750

Fases Pot. - R
(W)

S
S
S
S
S

Pot. - S
(W)

4200
4200
1100

250
0 9750 0

Pot. - T
(W)

FP FCT FCA In'
(A)

0.80 1.00 0.65 36.7
0.80 1.00 0.65 36.7
0.80 1.00 0.65
0.80 1.00 0.65

9.6
2.2

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

6 41.0 25.0
6 41.0 25.0

2.5 24.0 10.0
2.5 24.0 10.0

dV parc
(%)

0.52
0.50
0.47
0.04

dV total
(%)

1.60
1.59
1.55
1.12

11 6 1 2 1 2

1
1
1

1
1 2 6 1 1

2
1

1
1
1

1
1 1 2 3

F+N+T
F+N+T

F+N

B1
B1
B1

220 V
220 V
220 V

F+N B1 220 V 1

1
1

1
1 3 4 6

1
2
2
2

1
1

F+N+T
F+F+T
F+N+T

F+F

B1
B1
B1
B1

220 V
380 V
220 V
380 V

5 (Iluminação_ CIRURGIA 1)
Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

3F+N+T
F+N+T
F+N+T
F+N+T

F+N

B1
B1
B1
B1
B1

V
(V)

380 / 220 V
220 V
220 V
220 V
220 V

1 23 24 32 110
Iluminação (W)

100 150 200 250 300 600 814 1500 1628 3080 3900
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

13
2
2
2
1
2
2
2

6
1

2
12
12
8
8

2

36366
12188
12188
5625
624
96
96
96
48
96
96
96

1000
3422
933

1630
1630
1134
1086

48
167
3422
499
48
79
79
79
48
48
23
23
23
48

2757
1809
1809
4333
4333
4333
2331

100904

Pot. total.
(W)

9750
9750

Fases Pot. - R
(W)

31911 R+S+T
S
T

4500 R
S
S
S
S
S
S
S
S
S

312
48
48
48
24
48
48
48

900
3080 R+T

S900
1320 S+T
1320 S+T

904
880

24
150

3080
358

24
64
64
64
24
24
23
23
23
24

2450
1628

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S

1628 R
3900 R
3900 R
3900 R
1500 R+S+T

85821 R+S+T

1628
3900
3900
3900

500
31415

1540
900
660
660

11547

4500
312

48
48
48
24
48
48
48

900

Pot. - S
(W)
11400

9750

Pot. - T
(W)

FP FCT FCA In'
(A)

8964 0.88 1.00 0.50 110.8
0.80 1.00 0.50 110.8

9750 0.80 1.00 0.50 110.8
0.80 1.00 0.50
0.50 1.00 0.50

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.90 1.00 0.50
1540 0.90 1.00 0.57

0.96 1.00 0.57
660 0.81 1.00 0.57
660 0.70
904 0.80 1.00 0.57
880
24

0.70
0.80

150 0.90 1.00 0.57
3080 0.90 1.00 0.57
358 0.72 1.00 0.50

1.00
0.60
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80

24
64
64
64
24
24
23
23
23
24

2450
1628

0.89 1.00 0.50
0.90 1.00 0.60
0.90 1.00 0.60
0.90 1.00 0.50
0.90 1.00 0.50
0.90 1.00 0.50

500
28500

500 0.64 1.00 0.60
25906

51.1
5.7
0.5
0.5
0.5
0.3
0.5
0.5
0.5
9.1

15.8
7.4
7.5
6.1
9.0
7.1
0.3
1.3

27.3
3.1
0.2
0.6
0.4
0.6
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3

13.6
13.7
13.7
39.4
39.4
39.4

5.9

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

35 144.0 63.0
50 198.0 63.0
50 198.0 63.0
16 100.0 32.0

24.0 10.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0 10.0
24.0 10.0
24.0 10.0
24.0 10.0
24.0
24.0 10.0
24.0
24.0

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

4
2.5
2.5

6
6
6

2.5

24.0 10.0
32.0 16.0
24.0 10.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
32.0 13.0
24.0 10.0
24.0 10.0
41.0 20.0
41.0 20.0
41.0 20.0
21.0 10.0

dV parc
(%)

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

4

0.81
0.17
0.16
0.22
0.49

dV total
(%)

1.41
0.78
0.77
0.83
1.10

RXT
13
3900

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

4
150

0.92
0.55
0.30
0.53

0.78

0.06
0.94
0.11

1.53
1.15
0.91
1.13

1.39

0.66
1.55
0.71

MOO
31

1500
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1.00
0.63
0.49
0.62
0.75
0.54
0.16

1.60
1.23
1.10
1.22
1.35
1.15
0.76

ARC9000

814

1 pç

1 pç

26 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

Transformador de separação
Dispositivo de Proteção

Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
63 A - 4.5 kA

Transformador
Transformador
Trasnformador de Separação 1 pç

1 pç

1 pç
9

1 pç

M
3F

37
1500

CVC
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função redonda 1 pç

1 pç

Ponto 3P+T a 0,30m do piso

1

1 pç

1 pç

9

q
23

LCB
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
3x3"

Luminária e acessórios
Soquete
base E 27
Spot
1 compacta

Lâmpada fluorescente
Compacta reator integrado
23 W

Lâmpada LED

Lâmpadas Led
Bright Light
1W 1 pç

1 pç

1 pç

1 pç

1 pç

Luminária spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1 pç

1 pç

1 pç

1 pç

1 pç

l
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso 9 26 2x32

1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso

l
l l

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 3 teclas

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3"

Luminária e acessórios
Luminária embutir p/ fluoresc. tubular
2x40 W
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x32 W
Soquete
base G 13

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 26mm
32 W 2 pç

1 pç

1 pç

4 pç

1 pç

1 pç

1 pç

1 (Iluminação 04_CIRCULAÇÃO)

(1500 W)
R

2.5

33 (Régua elétrica 1) 37 1500 W Central de Vácuo DR

25 A
10 A

2.5

150 A

220 V 63 A
4.5 kA

5025

10 A
4.5 kA (250 W)

T

32 A
23 (Foco cirúrgico)

TRS3 4500 W Trasnformador de separação 3
16

16 A
4

Ar Condicionado - Sala de Cirurgia 02 3080 W 8

TM

63 A
4.5 kA

10 A
4.5 kA

2.5
TUG's - Sala de Cirurgia 02 150 W 7

(1100 W)
T

22 (Berço aquecido)

6
TRS2 9750 W Trasnformador de separação 2

6
25 A

4.5 kA (4200 W)
T

21 (Régua elétrica 2)
50

63 A
100 A

DR 10 A
2.5

Ar Condic. - Posto de Enferm. e S. de Serviços 1628 W 11

(4200 W)
T

20 (Régua elétrica 1) TRS1 9750 W Trasnformador de separação 1

358 W Iluminação 03

63 A
50

TVD

10 A
2.5

(250 W)
S

19 (Foco cirúrgico)
2.5

13 A
4

TUG's 01 2450 W 10

10 A

63 A
4.5 kA

10 A
4.5 kA

2.5

(1100 W)
S

618 (Berço aquecido) 904 W Iluminação_CIRURGIA 2

6

6
25 A

4.5 kA (4200 W)
S

17 (Régua elétrica 2)

2.5

10 A
2.5

TUG's - Bloco Cirúrgico 900 W 4

10 A
TH T horizontal 90°

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4"
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total
Porca sextavada galvan.
1/4"

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
T horizontal 90°
100x100mm chapa 18
Tala plana perfurada
100mm
Tampa p/ T horizontal 90°
100x100mm chapa 18

T vertical descida
Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.
1/4"
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total
Porca sextavada galvan.
1/4"

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
T vertical descida
100x100mm chapa 18
Tala plana perfurada
100mm
Tampa p/ T vertical descida
100x100mm chapa 18

Terminal - 50x50mm
Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.
1/4"
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total
Porca sextavada galvan.
1/4"

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Tala plana perfurada
50mm
Terminal
50x50mm chapa 18

Terminal - 75x50mm
Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.
1/4"
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total
Porca sextavada galvan.
1/4"

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Tala plana perfurada
50mm
Terminal
75x50mm chapa 18 1 pç

1 pç

u

24 pç

24 pç

24 pç

6 pç

e
e

1 pç

6 pç

1 pç

FCIR
19
250

24 pç

24 pç

i24 pç

6 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3"

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralela - 1 tecla

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 2 teclas 1 pç

1 pç

1 pç

1 pç

1 pç

24 pç

24 pç

24 pç

1 pç

6 pç

1 pç

(4200 W)
S

16 (Régua elétrica 1) 5 1320 W Iluminação_ CIRURGIA 1
2.5

31911 W Quadro de Distribuição 02

20 A
6

10 A
100 A

DR 10 A
2.5

TUG's 03 900 W 2

TUG's - Recuperação pós-anestésica_RAIO-X 3900 W 15

35
63 A

31 (TUG's 01)

(5400 W)
S+T

10 A
30 (Chuveiro elétrico - Vestiário Masculino)

1 312 W Iluminação 04_CIRCULAÇÃO
2.5

20 A
6

TUG's - Sala de Cirurgia 2_RAIO-X 3900 W 14

TUG's - Sala de Cirurgia 1_RAIO-X 3900 W 13

(5400 W)
R+S

29 (Chuveiro elétrico - Vestiário Feminino)

10 A
(1628 W)

R
2.5

3 3080 W Ar Condicionado - Sala de Cirurgia 01

28 (Ar Condic. - S. de Utilidades e S. de Equipamentos)
2.5

20 A
6

10 A

(2170 W)
R

4

27 (Ar Condic. - Esterelização e expurgo) DPS
440 V - 80 KA

100 A

DR

100 A

DR 10 A
2.5

Ar Condic. - Recuperação pós-anestésica 1628 W 12

26 (Ar Condic. - Sala de Espera e Material Esterelizado)
CHG

29
5400

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa cega

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN
63 A
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A
13 A
16 A
20 A
32 A
63 A
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
63 A - 4.5 kA

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 54 disj. unip. - In Pente 100A

Régua de gases p/ 6 tomadas - (6) 2P+T 10 A

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função
S/ placa
Tomada universal retangular (2) 2P 10A

Saída horizontal para eletroduto
Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen

Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18

6 pç

6 pç

6 pç

1 pç

10 pç
1 pç
1 pç
3 pç
1 pç
1 pç

1 pç

1 pç

CH

1 pç

1 pç
Caixa de passagem de embutir no piso

400x400x400
Caixa de passagem - embutir

Alvenaria
400x400x400mm
Tampa 400x400x50mm

Curva horizontal 90°
Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.
1/4"
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total
Porca sextavada galvan.
1/4"

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Curva horizontal 90°
50x50mm chapa 18
Tala plana perfurada
50mm
Tampa p/ curva horizontal 90°
50mm chapa 18

Entrada de serviço aérea
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela de alumínio
1.1/2"
Bucha de alumínio
1.1/2"
Curva 180° PVC rosca
1.1/2"
Curva 90° PVC longa rosca
1.1/2"
Luva PVC rosca
1.1/2"

1.00 m Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
14mm
Parafuso de máquina
12x200mm
Parafuso para fixação de cantoneira
12x150mm
Porca sextavada galvan.
14mm

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN
350A

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2"
1/2"

Material p/ entrada serviço
Armação secundária aço laminado
1 estribo

24 pç

24 pç

24 pç

Cabo cobre nu
Seção 16mm2
Caixa
Para DPS
Para disjuntor
Cond. c/ isol. termoplástico 1kV
Seção = 16mm2
Fita de aço inoxidável
0.50mm
Isolador roldana
76x79mm
Pontalete de tubo ferro galvan.
Tipo L - 38mm x 38mm - 7daN - 2 metros

Foco Cirúrgico

1 pç
1 pç

1 pç

3 pç

1 pç

1 pç

1 pç

1.00 m
1.00 m

1 pç

1 pç

1 pç

4 pç

1 pç

1 pç
1 pç

25 (Autoclave 02 - 150L) 150 A
9

24 (Autoclave 01 - 150L)
o
24

Lâmpada LED tipo bulbo

Lâmpadas Led
Bulbo
24W

Ponto 2P+T a 2,20m do piso

1 pç

QD1 (Quadro de Distribuição_GERAL)

3#70(70)35 mm²
Conduto ø2"

Legenda Detalhada
BAQ

18
1100

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2"

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1 pç

1 pç

1 pç

Berço aquecido - 2P+T 10 A a 1,20m do piso

Legenda Detalhada

16 pç

16 pç

16 pç

2 pç

2 pç

1 pç

1 pç

2 pç

1 pç

1 pç

2 pç

1 pç

1 pç

1 pç

Régua elétrica 2 Régua elétrica 2 Régua elétrica 2

Régua elétrica 3 Berço aquecido Berço aquecido

CX1
400x400x400Foco cirúrgico Foco cirúrgico

IT 1
#75 x 50

50 25 50

TRS1

25

IT 1 IT 2

Legenda
BAQ

18
1100

Caixa de passagem de embutir no piso
400x400x400

Caixa para medidor

CH

FCIR
19
250

i
u
e
e

l
l l

l
9 26

q

9

9

9

23
LCB

1
o
24

CHG
29

M
3F

5400
37
1500

CVC
Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Régua de gases p/ 6 tomadas - (6) 2P+T 10 A

Saída horizontal para eletroduto

TH

TVD

TM

TM

RXT
13
3900

4

MOO
150

31
1500

26
ARC9000

814

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

Transformador de separação

T horizontal 90°

T vertical descida

Terminal - 50x50mm

Terminal - 75x50mm

Ponto 3P+T a 0,30m do piso

Lâmpada LED tipo bulbo

Ponto 2P+T a 2,20m do piso

Lâmpada LED

Luminária spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor

2x32

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Curva horizontal 90°

Entrada de serviço aérea

Foco Cirúrgico

Berço aquecido - 2P+T 10 A a 1,20m do piso

150A
350A
63 A
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A
13 A
16 A
20 A
32 A
40 A
63 A
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
10 A - 4.5 kA
16 A - 4.5 kA
25 A - 4.5 kA
32 A - 4.5 kA
63 A - 4.5 kA
Dispositivo de proteção contra surto
440 V - 80 KA
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
100 A
25 A

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Curva horizontal 90°
50x50mm chapa 18
Eletrocalha perfurada tipo C
100x50mm chapa 18
50x50mm chapa 18
75x50mm chapa 18
Suporte vertical
70x81mm
70x96mm
95x114mm
T horizontal 90°
100x100mm chapa 18
T vertical descida
100x100mm chapa 18
Tala plana perfurada
100mm
50mm
Tampa p/ T horizontal 90°
100x100mm chapa 18
Tampa p/ T vertical descida
100x100mm chapa 18
Tampa p/ curva horizontal 90°
50mm chapa 18
Tampa pressão
100mm chapa 24
50mm chapa 24
75mm chapa 24
Terminal
50x50mm chapa 18
75x50mm chapa 18

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1.1/2"
1.1/4"
2"
2.1/2"
3/4"
Eletroduto, vara 3,0m
1"
1.1/2"
1.1/4"
2"
2.1/2"
3/4"

Luminária e acessórios
Luminária embutir p/ fluoresc. tubular
2x110 W
2x40 W

Legenda das indicações
400x400x400

LCB

CH

TH

TVD

TM

ACL

BAQ

CPE

CVC

CHG

ARC12000

ARC18000

ARC30000

ARC9000

FCIR

MOO

MCI

MIC

RXT

RG6T

Alvenaria (piso) - 400x400x400 mm

Compacta reator integrado - sobrepor (Philips) - Luminária de Cabeceira

Curva horizontal 90° - 50x50mm

T horizontal 90° - 100x100mm

T vertical descida - 100x100mm

Terminal - 50x50mm

Tomada - uso específico - Autoclave 150L

Tomada - uso específico - Berço aquecido

Tomada - uso específico - Central de Posto de Enfermagem

Tomada - uso específico - Central de Vácuo - 1,5hp trifásico

Tomada - uso específico - Chuveiro grande

Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU

Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

Tomada - uso específico - Foco Cirúrgico

Tomada - uso específico - Forno microondas

Tomada - uso específico - Mesa de cirurgia

Tomada - uso específico - Microcomputador

Tomada - uso específico - Raio-x transportável

Tomada - uso específico - Régua de gases p/ 6 tomadas (Cirurgia)

Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
2x110W
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x32 W
Soquete
base E 27
base G 13
base R 17
Spot
1 compacta

Lâmpada fluorescente
Compacta reator integrado
23 W
Tubular comum - diam. 26mm
32 W
Tubular comum - diam. 33mm
110 W

Lâmpadas Led
Bright Light
1W
Bulbo
24W

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A
Sem barr. - DIN (Ref. Cemar)
Cap. 6 disj. unip.
Cap. 8 disj. unip.
Sem barr. - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 8 disj. unip.

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 54 disj. unip. - In Pente 100A

Transformador
Transformador
Trasnformador de Separação 3 pç

3 pç

3 pç

6 pç

20 pç

1 pç

29 pç

1 pç

1 pç
1 pç

1 pç

1 pç

10 pç
3 pç

10 pç

3 pç

3 pç
12 pç
40 pç

8 pç
13 pç

5 pç
16 pç

294 pç

0.70 m
8.50 m

14.50 m
5.80 m

16.50 m
365.80 m

1 pç
2 pç

2 pç

9.21 m
32.50 m
12.50 m

19 pç
1 pç
5 pç

1 pç

4 pç

30 pç
44 pç

1 pç

4 pç

2 pç

2.30 m
32.50 m
12.50 m

Lista de Materiais
Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN
10 A 1 pç

1 pç
1 pç
1 pç

13 pç
2 pç
1 pç
4 pç
1 pç
2 pç
1 pç

7 pç
2 pç
4 pç
1 pç
3 pç

4 pç

4 pç
1 pç

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"
Caixa PVC octogonal
3x3"
Luva PVC rosca
1"
1.1/2"
1.1/4"
2.1/2"
3/4"

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4"
3/8"
Bucha de nylon
S4
S6
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante
4,2x32mm autoatarrachante
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca soberba
3/8"x2.1/2" rosca total WW
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total
Porca sextavada galvan.
1/4"
3/8"
Suporte para cabo de aço
38x90mm
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.)

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Reiplas Rei Reiflex
120 mm² - Azul claro
120 mm² - Marrom
120 mm² - Preto
120 mm² - Vermelho
16 mm² - Azul claro
16 mm² - Marrom
16 mm² - Verde-amarelo
25 mm² - Verde-amarelo
35 mm² - Azul claro
35 mm² - Marrom
35 mm² - Preto
35 mm² - Verde-amarelo
35 mm² - Vermelho
50 mm² - Azul claro
50 mm² - Preto
50 mm² - Vermelho
70 mm² - Azul claro
70 mm² - Marrom
70 mm² - Preto
70 mm² - Verde-amarelo
70 mm² - Vermelho

16 mm² - Marrom
16 mm² - Verde-amarelo
2.5 mm² - Azul claro
2.5 mm² - Marrom
2.5 mm² - Outro
2.5 mm² - Preto
2.5 mm² - Verde-amarelo
2.5 mm² - Vermelho
25 mm² - Azul claro
25 mm² - Preto
25 mm² - Verde-amarelo
25 mm² - Vermelho
4 mm² - Azul claro
4 mm² - Marrom
4 mm² - Preto
4 mm² - Verde-amarelo
4 mm² - Vermelho
50 mm² - Azul claro
50 mm² - Preto
50 mm² - Vermelho
6 mm² - Azul claro
6 mm² - Marrom
6 mm² - Preto
6 mm² - Verde-amarelo
6 mm² - Vermelho

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
400x400x400mm
Tampa 400x400x50mm

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralela - 1 tecla
Interruptor simples - 1 tecla
Interruptor simples - 2 teclas
Interruptor simples - 3 teclas
Placa cega
Placa p/ 1 função
Placa p/ 1 função redonda
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A
Tomada universal retangular (2) 2P 10A

4 pç
22 pç
1 pç
1 pç
2 pç

91 pç
1 pç

45 pç
4 pç

42 pç

AUTOCLAVE
24

6000

26

ARC9000
814

ACL ø1"
24

1625

25
aa

ACL
6000

aa
32 24

MATERIAL ESTERELIZADO
A=5.69m²

26 27

4J36

32

J1

31

Obs.: Eletrodutos não cotados considerar 3/4" ou 20mm. Calhas não cotadas considerar #50x50mm

2.5 2.5

TM

P4

MOO
31

1500
y

32 24
31
150 WC MASC./FEM.

A=3.70m²

J1 P3

y

1 pç
1 pç

121 pç
2.5

18 pç
#75 x 50

1 pç
2 pç
2 pç
5 pç

39 pç
#100 x 50

2.5 50

398 pç
26 pç

294 pç
42 pç

294 pç
42 pç

5 pç
20 pç

296 pç

326 pç
26 pç

26 pç

26 pç

MCI
2.70 m
2.70 m
2.70 m
2.70 m
8.70 m
8.70 m

45.10 m
18.80 m
36.50 m
36.50 m
36.50 m
20.70 m
36.50 m
18.80 m

9.70 m
9.20 m

20.70 m
20.70 m
20.70 m
2.70 m

20.70 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
16 mm² - Azul claro 15.30 m

15.30 m
30.20 m

484.30 m
108.60 m
187.40 m
282.10 m
119.50 m
238.80 m
32.40 m
15.90 m
26.50 m
16.60 m

113.60 m
33.30 m
92.90 m
72.60 m
22.50 m
26.50 m
9.90 m

16.70 m
133.30 m
101.70 m

15.90 m
90.20 m
15.80 m

4
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Responsável Pelo Projeto:

PROJETO ELÉTRICO
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel

Sede do Município, Princesa Isabel/PB
Projeto para Construção de Centro Cirúrgico

RESPONSÁVEIS

IGOR BARBOSA BARRETO

Elizio Neto
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Vai para o Consumo

Adaptador

Regulador

Viga Fixação para Tubulações

Forro

Perspectiva

Chumbador Tipo CB Ø1/4" Cilindros

Válvula de Bloqueio

Chicote Flexível (Inox)

Válvula de Segurança

Manômetros

Extensão

Planta Baixa/seccionadoraEscala 1/10

Perfilado Perfurado 19 x 38mm

Isolante deTubo

Abraçadeira Completa

Vergalhão Rosca Total Ø1/4"

Porca Sextavada Ø1/4"

Arruela Lisa Ø1/4"

Detalhe/suporte (fixação de tubos)

Legenda

Escala s/esc.

Caixa Seccionadora

R1 Régua de Gases 04 Pontos

Cotovelo 90º de Cobre

Cotovelo 90º "que desce"

Bucha de Redução de Cobre

Tubulação de Cobre Classe "A"

Caixa
Seccionadora 1
(Sala de Cirurgia 1)

Tubulação
acima do forro

P1
P3

J2
P3

VC - Ø22mm
N2O - Ø22mm

O2 - Ø22mm
AR - Ø22mm

CORREDOR
A=17.76m²

P4

R1

VC - Ø15mm
N2O - Ø15mm
O2 - Ø15mm
AR - Ø15mm

Tubulação
acima do forro

LAVABO
A=7.50m²

R1 P4 P4 R1

R1

P4 P4
PRATELEIRAS Tubulação

acima do forro

VC - Ø15mm
N2O - Ø15mm
O2 - Ø15mm
AR - Ø15mm

VC - Ø15mm
N2O - Ø15mm

O2 - Ø15mm
AR - Ø15mm

Tubulação
acima do forro

SL. DE UTILIDADES
A=7.40m²

Tubulação
acima do forro

Caixa
Seccionadora 3

(Pós-Anestésica)

VC - Ø15mm
N2O - Ø15mm
O2 - Ø15mm
AR - Ø15mm

RECUPERAÇÃO

SALA DE
MAQUINAS
A=4.49m²

R1

J1
R1

Tubulação aparente

J1
R1

Tubulação
acima do forro

J1

Detalhe/instalação
Escala

Piso

1/50 Acabado

Central de Gases/detalheEscala s/esc.

Escala

Tubos de Cobre Classe "A"

Tubo para Ar Comprimido (AR) (amarelo)

Ø22mm
Ø15mm

Tubo para Oxigênio (O2) (verde)

Ø22mm
Ø15mm

VC - Ø15mm
N2O - Ø15mm
O2 - Ø15mm
AR - Ø15mm

POSTO DE

PÓS-ANESTÉSICAA=17.70m²
Caixa
Seccionadora 2
(Sala de Cirurgia 2)

VC - Ø22mm
N2O - Ø22mm

O2 - Ø22mm
AR - Ø22mm

ENFERMAGEM
A=3.24m²

J1 J1

Tubo para Óxido Nitroso (N2O) (azul)

Ø22mm
Ø15mm

Tubo para Vácuo (VC) (cinza)

Ø22mm
Ø15mm

P3
SALA DE
SERVIÇOS

A=3.16m²

Conexões e Registros

Conexões para Tubulação de Ar Comprimido (amarelo)

Cotovelo 90º de Cobre Ø22mm
Cotovelo 90º de Cobre Ø15mm
Tê 90º de Cobre Ø22mm
Tê 90º de Cobre Ø15mm

Conexões para Tubulação de Oxigênio (verde)

Cotovelo 90º de Cobre Ø22mm
Tubulação

Acima do Forro
Cotovelo 90º de Cobre Ø15mm
Tê 90º de Cobre Ø22mm
Tê 90º de Cobre Ø15mm

Conexões para Tubulação de Óxido Nitroso (azul)

Cotovelo 90º de Cobre Ø22mm
Cotovelo 90º de Cobre Ø15mm
Tê 90º de Cobre Ø22mm
Tê 90º de Cobre Ø15mm

Conexões para Tubulação de Vácuo (cinza)

Cotovelo 90º de Cobre Ø22mm
Cotovelo 90º de Cobre Ø15mm
Tê 90º de Cobre Ø22mm
Tê 90º de Cobre Ø15mm

Válvula de Esfera
Ø22mm
Ø15mm

Tarugo Simples em Cobre para Montagem

Central de Gases

Central 1+1 de Ar Comprimido, (regulador duplo estágio
para ar comprimido)
Central 1+1 de Oxigênio, (regulador duplo estágio
para oxigênio)
Central 1+1 de Oxido Nitroso, (regulador duplo estágio
para óxido nitroso)
Central de Vácuo Medicinal 30m³/H 1,5hp
Cilindro reserva para Ar Comprimido
Cilindro reserva para Oxigênio
Cilindro reserva para Oxido Nitroso
Flexível para Ar Comprimido
Flexível para Oxigênio
Flexível para Oxido Nitroso
Regulador de pressão c/ manômetros para
Ar Comprimido (aletado) de ajuste fino
Regulador de pressão c/ manômetros para
Oxigênio (aletado) de ajuste fino
Regulador de pressão c/ manômetros para
Óxido Nitroso (aletado) de ajuste fino

Diversos

SALA DE
EQUIPAMENTOS

A=7.87m²
A=7.80m²

A

SL. CIRURGIA 1
A=26.78m²

P1 P1

P4
A

SL. CIRURGIA 2
A=21.00m²

PRATELEIRAS PARA EQUIPAMENTOS

P1

Caixa Seccionadora
Régua de Gases p/ 4 pontos de gáses e 6 de tomadas

3 pç
7 pç

1 pç

1 pç

1 pç
1 pç
2 pç
2 pç
2 pç
2 pç
2 pç
2 pç

1 pç

1 pç

1 pç

30 pç
28 pç
8 pç

10 pç

30 pç
28 pç
8 pç

10 pç

30 pç
28 pç
8 pç

10 pç

31 pç
28 pç
8 pç

10 pç

8 pç
4 pç

28 pç

15,82m
33,89m

12,06m
33,90m

15,53m
34,70m

18,35m
35,10m

0.30

Vista Frontal/seccionadora1/10

Lista de Materiais

J1 EXPURGO
A=7.87m²

P3
P3

J2

DML
A=4.02m²

ESTERELIZAÇÃO
A=7.22m²

P4
SL. ESPERA

A=6.40m²

P4

P4

MATERIAL ESTERELIZADO
A=5.69m²

J3
P2

J1 J1 P3 J1 P3 J1

Planta BaixaEscala 1/50

Escala

COPA
A=4.60m²

P4
Conectar à rede do Hospital

Terminal c/ Dupla Válvula de
Retenção Cromado

A=3.70m²

WC MASC./FEM. Tampa, Vista Lateral

0.06

Corte AA/régua de gases
1/10

ESCALA(S)
Indicadas indicados

PROJETO

DESENHO

Tubo de Nylon Ø 1/4"

PROPRIETÁRIO:
LOCAL:
DESCRIÇÃO:

Prefeitura Municipal de Princesa Isabel
Sede do Município, Princesa Isabel/PB
Projeto para Construção de Centro Cirúrgico

RESPONSÁVEIS

IGOR BARBOSA BARRETO

Elizio Neto

DESENHO(S) PRANCHA

01/01
princesa isabel_PMPI_novo centro cirúrgico_FLUIDO-MECÂNICA_1

DATA

dez. de 2021

dez. de 2021

N° C.R.E.A.

161.887.952-9
-

A=8.23m² A=8.23m² A=9.36m² Vista Frontal/régua de gases
Escala 1/25

Responsável Pelo Projeto:

PROJETO DE FLUIDO-MECÂNICA

P4 P3 P3 Proprietário:

CIRCULAÇÃO
A=30.43m²
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Elemento

V 1

V 1 V 2

3 Ø5 47

10

5
78 3666

Total+10%:

V 2
15

P43
1.585

P44
1.965

P45
2.45

P46
1.736

P47 P48
2.038

15
2 Ø6.3

P49
1.998

3 Ø5 25

P50

10

5

2N1Ø4.2 C=769 2N1Ø4.2 C=399
V 11 1 Ø4.2

2 Ø6.3

15x30
V-101

15x30
V-102

15x30
V-103

15x30
V-104

15x30
V-105

15x30
V-106

3 Ø4.2

4 Ø6.3

5 Ø6.3

6 Ø5

2

2

2

2

2

84

8
947

8
410

10

5

900

120

360

900

120

360

977

440

78

1800

240 0.6

720

1954 4.8

880 2.2

6552

Total+10%:

V 13

8 8 8 8

1 Ø6.3

2 Ø4.2

3 Ø4.2

4 Ø6.3
2N2Ø6.3 C=829 2N2Ø6.3 C=459

5 Ø5

15
10x1eN3Ø5 c/15

136 7.5 7.5
12x1eN3Ø5 c/15

177 12.5 12.5
15x1eN3Ø5 c/15

220 12.5 12.5
10x1eN3Ø5 c/15

146 15 15
13x1eN3Ø5 c/15

181 7.5 7.5
12x1eN3Ø5 c/15

177 15

V 14 1 Ø6.3

2 Ø4.2

3 Ø6.3

Térreo/Baldrame

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:20

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

4 Ø5

6

2

2

19

8
327

10

5

80

215

8

43

3

2

2

2 8
682

10

5

110

390

225

8

110

390

225

742

78

8.4

330 0.8

780

450

1484 3.6

3354

Total+10%:

105

215

387

78

4.8

630 1.5

430

774 1.9

1482

Total+10%:

V 15 1 Ø4.2

2 Ø6.3

3 Ø5

2

2

27

8
466

10

5

466

8

466

526

78

932

1052 2.6

2106

Total+10%:

Ø4.2:

Ø5:

2.9

0.0

0.0

Ø6.3: 26.7

Total: 26.7

3.3

4.7

9.2

33.1

0.0

42.3

3.7

2.3

3.1

1.0

0.5

5.3

7.4

0.9

0.5

10.3

14.4

0.8

2.0

78 1950

Total+10%: 2.4

3.1

4.4

2 8
399

8 459 918 2.2

1 Ø4.2 2 399 399 798

4.5

5.8

8.3

0.9

Pos. Diam. Q.

1 Ø4.2

2 Ø6.3

2

2 8
769

Esquema

(cm)

769

8

Comp.

(cm)

769

829

Total

(cm)

1538

1658 4.1

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

1.7

V 11

15

P1

2.27

P8

2.013
P15

2.517
P22

2.592
P28

2.592
P29

1.434
P35

2N2Ø6.3 C=120

59

2N1Ø4.2 C=900 2N3Ø4.2 C=360

15x30
V-141

15x30
V-142

15x30
V-143

15x30
V-144

15x30
V-145

15x30
V-146

8

8

2N4Ø6.3 C=977

2N5Ø6.3 C=440

15
14x1eN6Ø5 c/15

199 12.5 12.5
13x1eN6Ø5 c/15

181 7.5 7.5
16x1eN6Ø5 c/15

237 7.5 7.5
16x1eN6Ø5 c/15

239 12.5 12.5
16x1eN6Ø5 c/15

239 7.5 7.5
9x1eN6Ø5 c/15

121 15

V 15

V 14

V 13
15

P3

15

P37

15

P2

2.27

P9

2.013
P16

2.592
1N1Ø6.3 C=105

2N1Ø6.3 C=105

1N1Ø6.3 C=110

56
2N1Ø6.3 C=105

2N1Ø6.3 C=110

56

2N2Ø4.2 C=390 2N3Ø4.2 C=225

2N2Ø4.2 C=215
59

15x30
V-148

15x30
V-149

15x30
V-150

15x30
V-151

2N2Ø6.3 C=526

8 8

1N1Ø6.3 C=105

15x30
V-152

15x30
V-153

P23

3.321
2N1Ø4.2 C=466

P44

2.088
P10

2.622
P17

25
12x1eN3Ø5 c/15

171 12.5 12.5
15x1eN3Ø5 c/15

225 25

8 8

Projeto:

8
2N4Ø6.3 C=742

2N3Ø6.3 C=387

15
14x1eN5Ø5 c/15

204 7.5 7.5
13x1eN5Ø5 c/15

186 7.5 7.5
16x1eN5Ø5 c/15

227 25

25
19x1eN4Ø5 c/15

282 25

Local:

Nome:

Des.no.:

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HRPI

VIGAS: 01/07Planta:

FUNDAÇÃO/PISO2

8

Projeto estrutural Data:

12/2021

Autor:

IGOR BARBOSA BARRETO
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V 3

Elemento

V 3

15
3 Ø4.2

P35
2.898

P36
1.51

P37
1.965

P38
2.45

P39
1.661

P40
1.963

P41
1.923

P42
1.888 4 Ø6.3

5 Ø6.3

2N1Ø6.3 C=200

84

2N2Ø4.2 C=730

89.2

2N2Ø4.2 C=730
1N1Ø6.3 C=200

84
2N3Ø4.2 C=95

V 4 1 Ø6.3

2 Ø6.3

15x30
V-107

15x30
V-108

15x30
V-109

15x30
V-110

15x30
V-111

15x30
V-112

15x30
V-113

15x30
V-114 3 Ø6.3

4 Ø6.3

5 Ø4.2

6 Ø4.2

7 Ø4.2

8 Ø4.2

9 Ø6.3

8

8
11 Ø6.3

2N5Ø6.3 C=615

2N4Ø6.3 C=1090

12 Ø6.3

13 Ø6.3

14 Ø5

25
18x1eN6Ø5 c/15

257 7.5 7.5
10x1eN6Ø5 c/15

136 7.5 7.5
12x1eN6Ø5 c/15

177 12.5 12.5
15x1eN6Ø5 c/15

220 12.5

Térreo/Baldrame

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:20

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

V 4

12.5
10x1eN6Ø5 c/15

146 7.5 7.5
13x1eN6Ø5 c/15

181 7.5 7.5
25x1eN6Ø5 c/15

374

V 5 1 Ø4.2

2 Ø6.3

3 Ø6.3

4 Ø5

2

2

1

20

8
342

245

10

5

1

1

1

97

210

280

200

10

5

210

280

200

78

210 0.5

280 0.7

200 0.5

7566

Total+10%:

342

8

342

402

245

78

684

804 2.0

245 0.6

1560

Total+10%:

V 6 1 Ø6.3

2 Ø6.3

3 Ø6.3

4 Ø6.3

V 5
5 Ø6.3

15

P29
3.598

P30
2.012

P31
1.662

P32
4.379

P33
3.397

8 Ø4.2

15

1N1Ø6.3 C=130 P51
3.472

11 Ø6.3

1N3Ø6.3 C=175
1N2Ø6.3 C=140

77
2N1Ø6.3 C=130 95

2N3Ø6.3 C=175
2N2Ø6.3 C=140

77
95

2N5Ø4.2 C=200

74 178

2N6Ø4.2 C=290

76

2N7Ø4.2 C=285
2N8Ø4.2 C=270 15x30

V-120
15 Ø5 106

96

10

5

15x30
V-115

15x30
V-116

15x30
V-117

15x30
V-118

15x30
V-119

78 8268

Total+10%:

V 7 1 Ø6.3

2 Ø6.3

3 Ø4.2

4 Ø4.2

5 Ø4.2
8 8

6 Ø6.3

7 Ø6.3

1N11Ø6.3 C=210

8
36

Total+10%:
2N10Ø6.3 C=815

V 8
2N9Ø6.3 C=765

1N13Ø6.3 C=200

58

3 Ø4.2

V 6 25
22x1eN14Ø5 c/15

322 12.5 12.5
13x1eN14Ø5 c/15

181 7.5 7.5
11x1eN14Ø5 c/15

151 7.5 7.5
29x1eN14Ø5 c/15

423 7.5 7.5
22x1eN14Ø5 c/15

317

4 Ø6.3

15 5 Ø6.3

6 Ø5

V 12

2

2

1

22

8
362

205

10

5

215

8

215

422

205

78

430

844 2.1

205 0.5

1716

Total+10%:

15

P22
3.598

P23
2.013

P24
1.661

P25
4.379

P26
3.322

P27
1.285

15

P36
3.321

2N1Ø6.3 C=130

1N5Ø6.3 C=160
1N4Ø6.3 C=185

1N3Ø6.3 C=175
2N2Ø6.3 C=125

77
1N1Ø6.3 C=130 79

2N3Ø6.3 C=175
1N2Ø6.3 C=125

77
79

2N6Ø4.2 C=215

57 178

2N7Ø4.2 C=290

76

15x30
V-147

15x30
V-121

15x30
V-122

15x30
V-123

15x30
V-124

15x30
V-125

15x30
V-126

2N8Ø4.2 C=285
74

4 Ø6.3

5 Ø6.3

6 Ø4.2

7 Ø6.3

8 Ø4.2

9 Ø4.2

10 Ø4.2

11 Ø4.2

12 Ø6.3
8

8
8 1N13Ø6.3 C=280

2N3Ø6.3 C=387

2N11Ø6.3 C=940
2N10Ø6.3 C=765

1N14Ø6.3 C=200
1N12Ø6.3 C=210

50 25
19x1eN4Ø5 c/15

282 25
V 12

25
22x1eN15Ø5 c/15

327 7.5 7.5
13x1eN15Ø5 c/15

186 7.5 7.5
11x1eN15Ø5 c/15

151 7.5 7.5
29x1eN15Ø5 c/15

423 7.5 7.5
V 8

31x1eN15Ø5 c/15
453

V 9

4 Ø5

V 7
Total+10%:

Ø4.2:
15

P15
3.673

15

P17
2.733

P18
2.164

P19
2.195

P20
2.195

P21
2.09 1N1Ø6.3 C=110

2N1Ø6.3 C=130
2N2Ø6.3 C=130

2N2Ø6.3 C=220
1N1Ø6.3 C=110

94
60

1N2Ø6.3 C=220
2N1Ø6.3 C=110

94
60

2N4Ø4.2 C=555
2N3Ø4.2 C=235 189

2N5Ø4.2 C=105
67

15x30
V-127

15x30
V-128

15x30
V-129

15x30
V-130

15x30
V-131

15x30
V-132 15x30

V-133

2N3Ø4.2 C=215 2N2Ø4.2 C=280

2N1Ø6.3 C=110
1N1Ø6.3 C=130

1N2Ø6.3 C=130

P16
P8

3.673

P9

15 Ø5:

2.6

0.0

0.0

Ø6.3: 83.2

Total: 83.2

3.2

15.7

76.4

0.0

92.1

19

10

5
78 1482 2.3

1 Ø6.3

2 Ø4.2

3 Ø6.3

2

2

2 8
327

80

270

8

105

270

387

210 0.5

540

774 1.9

0.6

15 Ø5 105

10

5
78 8190

Total+10%: 15.7

12.9

16.6

14 Ø6.3 1

8
13 Ø6.3 2 8

655

205

685

205

1370 3.4

205 0.5

3

2

2

2

2

2

2

2

2 8
985

220

85

215

295

190

370

120

105

220

110

215

295

190

370

120

105

1015

660 1.6

220 0.5

430

590 1.4

380

740

240

210

2030 5.0

0.4

0.8

0.3

0.2

0.5

96 2N2Ø4.2 C=270
3 Ø6.3 5 110 110 550 1.3

2N4Ø6.3 C=185

96
2N6Ø4.2 C=215

51

2N9Ø6.3 C=230

74

2N1Ø6.3 C=105

V 10 1 Ø6.3

2 Ø6.3

1

1

125

115

5 Ø5 22

P43

3 Ø6.3

4 Ø6.3

2

1

V 9 1 Ø6.3

2 Ø4.2

3

2

8
362

210

10

5

105

280

8

130

280

422

210

78

4.8

390 1.0

560

844 2.1

210 0.5

1716

Total+10%:

125

115

4.0

125 0.3

115 0.3

2.7

3.6

0.6

2.7

3.5

0.5

25
20x1eN4Ø5 c/15

297 25

1 Ø6.3

2 Ø6.3

3

3

85

105

110

130

330 0.8

390 1.0

9.2 12.1

1N12Ø6.3 C=280 8

2N2Ø6.3 C=402

1N3Ø6.3 C=245
8 Ø5

2

2

74

3

3

2

2

2

8
720

8
440

10

5

110

220

235

555

105

110

220

235

555

105

750

470

78

17.7

330 0.8

660 1.6

470

1110

210

1500 3.7

940 2.3

5772 9.1

0.5

1.2

0.2

13.0

16.6

2N4Ø6.3 C=185

96 2N1Ø4.2 C=342
13 Ø6.3

14 Ø6.3

1

1

280

200

280

200

280 0.7

200 0.5

1N4Ø6.3 C=185 12 Ø6.3

2

1

P52

9 Ø6.3

10 Ø6.3

2

2
8

2 8
735

8
910

210

765

940

210

1530 3.7

1880 4.6

210 0.5

285

200
230 460 1.1

285 570 0.6

P34

6 Ø4.2

7 Ø4.2

1

4

2

160

215

290

160

215

290

160 0.4

860

580

0.9

0.6

3

3

3

3

105

125

175

185

130

125

175

185

2.9

390 1.0

375 0.9

525 1.3

555 1.4

2.4

3.4

15.5

11.9

15.5

0.7

10 Ø6.3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

8
735

8
785

105

140

175

185

200

290

285

270

6 Ø5

2

2

103

8
1060

8
585

10

5

1090

615

78

2180 5.3

1230 3.0

8034

Total+10%:

130

140

175

185

200

290

285

270

765

815

10.8

390 1.0

420 1.0

525 1.3

555 1.4

400

580

570

540

1530 3.7

1630 4.0

0.4

0.6

0.6

0.6

12.6

17.6

2 95 95 190 0.2

Pos. Diam. Q.

1 Ø6.3

2 Ø4.2

3

4

Esquema

(cm)

200

730

Comp.

(cm)

200

730

Total

(cm)

CA-50

(kg)

600 1.5

2920 3.2

CA-60

(kg)

8

8
8

2N7Ø6.3 C=470

2N6Ø6.3 C=750

15
17x1eN8Ø5 c/15

251 7.5 7.5
14x1eN8Ø5 c/15

201 7.5 7.5
14x1eN8Ø5 c/15

204 7.5 7.5
29x1eN8Ø5 c/15

421

2N4Ø6.3 C=422

1N5Ø6.3 C=205

2N3Ø6.3 C=422

1N4Ø6.3 C=210
57

8 8
8

25
22x1eN6Ø5 c/15

317
V 10

25
15

22x1eN5Ø5 c/15
327 25

15

P1

3.548

P2

1.409

P3

2.658

P4

2.164

P5

2.195

P6

2.195

P7

2.088

2N5Ø6.3 C=110

2N3Ø6.3 C=110
1N2Ø6.3 C=115

1N1Ø6.3 C=125
94

2N6Ø4.2 C=215

67

95
2N7Ø6.3 C=295

189

60
56

2N8Ø4.2 C=190

38

2N9Ø4.2 C=370
27 94

2N11Ø4.2 C=105

2N3Ø6.3 C=110

60
2N10Ø4.2 C=120

2N4Ø6.3 C=220

94

1N3Ø6.3 C=110

60

1N4Ø6.3 C=220

15x30
V-134

15x30
V-135

15x30
V-136

15x30
V-137

15x30
V-138

15x30
V-139

15x30
V-140

Projeto: Projeto estrutural Data:

12/2021

8

8

2N13Ø6.3 C=685

2N12Ø6.3 C=1015

1N14Ø6.3 C=205

65

Autor:

25
22x1eN15Ø5 c/15

317 12.5 12.5
9x1eN15Ø5 c/15

121 7.5 7.5
17x1eN15Ø5 c/15

251 7.5 7.5
14x1eN15Ø5 c/15

201 7.5 7.5
14x1eN15Ø5 c/15

204 7.5 7.5
29x1eN15Ø5 c/15

421
IGOR BARBOSA BARRETO

Local:

Nome:

Des.no.:

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HRPI

VIGAS: 02/07Planta:

FUNDAÇÃO/PISO2

22

22

22

30

22

22

30

30

30

22

22

30

22

30
22

22
22

22

22

30

22
30

22

30

22

22

22

22
22

25

25
25

25

25
25

22
22

25

25
25

25
25

25

22
22

25

22
22

25

22

25
25

22
22

22
22

22
22

22
22

22
22



Elemento

V 16=V 17

Pos. Diam. Q.

1 Ø6.3

2 Ø4.2

3 Ø6.3

4 Ø6.3

5 Ø5

6

2

2

1

33

8
528

315

10

5

Esquema

(cm)

125

325

8

Comp.

(cm)

150

325

588

315

78

Total

(cm)

CA-50

(kg)

900 2.2

650

1176 2.9

315 0.8

2574

Total+10%:

(x2):

V 18=V 19=V 22

V 24
1 Ø4.2

2 Ø6.3

3 Ø5

V 21
V 26

V 23
V 25

V 20

2

2

28

8
466

10

5

466

8

466

526

78

932

1052 2.6

2184

Total+10%:

(x4):

1 Ø4.2

2 Ø6.3

15

P26
P27

2.743
P51
P52

2.592
P33
P34

P41
P42

2.113

V 21=V 26

2N1Ø4.2 C=529 2N1Ø4.2 C=206
Resumo Aço

Desenho de vigas

15x30
V-162
V-170

15x30
V-163
V-171

15x30
V-166
V-169

CA-50

CA-60

Ø6.3

Ø4.2

Ø5

Total

539.6

292.8

855.7

145

35
2 Ø6.3

148 183

3 Ø5
328

11

2

145
V 23=V 25 1 Ø4.2 2

8
206

10

5

206

8

206

266

78

412

532 1.3

858

Total+10%:

(x2):

8 8 8 8 Ø4.2:

Ø5:

2N2Ø6.3 C=588 2N2Ø6.3 C=266

1.4

2.8

0.0

0.0

Ø6.3: 35.9

Total: 35.9

1.3

1.9

3.8

10.2

37.8

0.0

48.0

0.4

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)
3 Ø5

Total
33

10

5
78 2574

Total+10%:

(x2):

3.2

6.4

4.0

5.7

11.4

1 Ø4.2

2 Ø6.3

2

2 8
529

529

8

15
3 Ø5

P49
P50

18

2

2 8
327

10

5

327

8

327

387

78

654

774 1.9

1404

Total+10%:

529

588

1058

1176 2.9

2.1

2.2

3.2

1.2

2.9

11.6

3.4

4.8

19.2

0.7

6.5

13.0

4.0

5.2

10.4

1.0

0.7

CA-60

(kg)

25
17x1eN3Ø5 c/15

242 7.5 7.5
16x1eN3Ø5 c/15

227 25 25
11x1eN3Ø5 c/15

161 25

V 16
V 17

V 18
V 19
V 22
V 24

15

P24
P25

5.335

15

1N1Ø6.3 C=150

2N1Ø6.3 C=150

P4

P5

P6

P7

2.038
2N1Ø6.3 C=150

2N1Ø4.2 C=327

1N1Ø6.3 C=150

2N1Ø4.2 C=466

2N2Ø4.2 C=325
104

Térreo/Baldrame

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:20

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

15x30
V-154
V-155 15x30

V-156
V-158
V-164
V-167

15x30
V-157
V-159
V-165
V-168

15x30
V-160

15x30
V-161

15

P11
P12
P13
P14

2.672
P18
P19
P20
P21 P40

1.988
P48

1.333
P47

P31
P32

V 20

8 8

8 8

8 8

2N2Ø6.3 C=526
25

2N3Ø6.3 C=588

1N4Ø6.3 C=315

25

25
33x1eN5Ø5 c/15

483

12x1eN3Ø5 c/15
166 12.5 12.5

16x1eN3Ø5 c/15
230

11x1eN3Ø5 c/15
161 12.5 12.5

7x1eN3Ø5 c/15
96

2N2Ø6.3 C=387

25

25

25

Projeto: Projeto estrutural Data:

12/2021

Local:

Nome:

Des.no.:

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HRPI

VIGAS: 03/07Planta:

FUNDAÇÃO/PISO2

Autor:

IGOR BARBOSA BARRETO

22

22

30

30

22

22

22
22

30
30

22

22

22

30

22
22

22
22

22
25

25
25

25
25

25

22
22

22
22

22

22



V 2
V 1 Elemento

V 1

Pos. Diam. Q.

1 Ø6.3

2 Ø4.2

15
15

P48
P43

1.585
P44

1.965
P45

2.45
P46

1.736
P47 2.038

P49
1.998

5 Ø6.3

6 Ø5
2N1Ø6.3 C=280

2N3Ø4.2 C=120

62
2N1Ø6.3 C=175

89

84
1N1Ø6.3 C=175

89

2N2Ø4.2 C=285 84

15x30
V-201

15x30
V-202

15x30
V-203

15x30
V-204

1N1Ø6.3 C=175

2N2Ø4.2 C=165
4 Ø6.3

15x30
V-205

15x30
V-206 5 Ø5

1

25

150

10

5

150

78

150 0.4

1950

Total+10%:

V 19 1 Ø8

2 Ø6.3

3 Ø4.2

4 Ø10

5 Ø12.5
8 8

8

2N5Ø6.3 C=829
2N3Ø6.3 C=459

1N1Ø6.3 C=175
1N4Ø6.3 C=150

29

15
10x1eN6Ø5 c/15

136 7.5 7.5
12x1eN6Ø5 c/15

177 12.5 12.5
15x1eN6Ø5 c/15

220

V 26
6 Ø6.3

7 Ø5

1

28

190

10

5

15
V 21

P7

2.038
P14

2.672

3 Ø4.2

4 Ø4.2

1N3Ø6.3 C=110

1N1Ø6.3 C=95

7 Ø6.3

1N2Ø6.3 C=185
Piso 2

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:20

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

92

2N4Ø6.3 C=320
Total+10%:

2N5Ø4.2 C=130

64
2 Ø6.3

15x30
V-268

15x30
V-269 3 Ø6.3

4 Ø6.3

5 Ø4.2

6 Ø6.3

7 Ø6.3

8 Ø6.3

9 Ø5

8 8
Total+10%:

Ø4.2:

2N6Ø6.3 C=526

1N7Ø6.3 C=125
37

29

25

V 19

V 20

V 21

12x1eN9Ø5 c/15
166 12.5 12.5

16x1eN9Ø5 c/15
230

1N8Ø6.3 C=190

Ø5:

7.2

0.0

0.0

Ø6.3: 34.4

Ø8:

Ø10:

1.2

7.8

Ø12.5: 4.3

Total: 47.7

25

4.1

4.1

27.8

0.0

0.0

0.0

0.0

31.9

1

3

2

2

2

1

1

28

8
466

125

190

10

5

185

85

295

130

8

185

110

320

130

526

125

190

78

185 0.5

330 0.8

640 1.6

260

1052 2.6

125 0.3

190 0.5

2184 3.4

0.3

V 26 1 Ø6.3 1 70 95

6.3

95 0.2

4.4

2N3Ø6.3 C=110
8 Ø5 28

1 190

10

5

190

78

190 0.5

2184 3.4

5 Ø6.3

6 Ø6.3

2

2

2

1

8
466

135

130

120

8

130

120

526

135

260

240

1052 2.6

135 0.3

0.3

0.3

P21

1 Ø6.3

2 Ø6.3

3

3

185

95

185

120

555 1.4

360 0.9

190

78

190 0.5

2184

Total+10%: 6.2

3.4

4.4

12.5 12.5
10x1eN6Ø5 c/15

146

16 2 Ø6.3

3 Ø4.2

15
15

13x1eN5Ø5 c/15
181 7.5 7.5

12x1eN5Ø5 c/15
177

4 Ø6.3

15
5 Ø6.3 1 135 135 135 0.3

3

4

2 8
466

85

130

8

110

130

526

330 0.8

520

1052 2.6

0.6

V 20 1 Ø6.3 3 185

Total+10%:

185

15.0

555 1.4

7.5

8
6 Ø5 33

10

5
118 3894 6.1

2

4

2

2

1

115

125

325

528

405

140

150

325

578

405

5.2

280 1.1

600 1.5

650

1156 7.1

405 3.9

0.7

3.1

3.9

2N1Ø6.3 C=175

2N4Ø4.2 C=105
1N1Ø6.3 C=280

V 2 1 Ø6.3

2 Ø4.2

3 Ø6.3

3

2

2 8
399

255

165

8

2

47

P50 4 Ø4.2 2

8
769

10

5

105

8

105

829

78

210

1658 4.1

3666

Total+10%:

280

165

459

7.8

840 2.1

330

918 2.2

0.4

5.8

7.6

0.2

3 Ø4.2

7

2

2

Esquema

(cm)

175

285

120

Comp.

(cm)

175

285

120

Total

(cm)

CA-50

(kg)

1225 3.0

570

240

0.6

0.3

CA-60

(kg)

15

15
P4

P25
5.335

P32 2.038
P11

2.672
P5

2.038

2N2Ø6.3 C=110
1N1Ø8 C=140

2N2Ø6.3 C=120

1N1Ø8 C=140
1N2Ø6.3 C=110

2N2Ø6.3 C=150
2N1Ø6.3 C=185

2N1Ø6.3 C=185
2N2Ø6.3 C=150

2N3Ø4.2 C=325

104
92

15x50
V-256 15x30

V-259

15x30
V-257

15x30
V-258

15x30
V-260

1N1Ø6.3 C=185

2N3Ø4.2 C=130 92 2N3Ø4.2 C=130
64 92

2N3Ø4.2 C=130 92
1N2Ø6.3 C=120

1N1Ø6.3 C=185

72

2N4Ø4.2 C=120

P12
2.672

P19

P18 15

8 8

8 8

2N5Ø6.3 C=526

2N4Ø6.3 C=526

2N4Ø10 C=578

1N5Ø12.5 C=405
61

25

25
33x1eN6Ø5 c/15

483 25

12x1eN7Ø5 c/15
166 12.5 12.5

16x1eN7Ø5 c/15
230 25

Projeto: Projeto estrutural Data:

12/2021

Local:

Nome:

Des.no.:

PRINCESA ISABEL

CENTRO CIRÚRGICO HRPI

VIGAS: 04/07Planta:

FUNDAÇÃO/PISO2

25

1N5Ø6.3 C=135

37

12x1eN8Ø5 c/15
166 12.5 12.5

16x1eN8Ø5 c/15
230 25

1N6Ø6.3 C=190

1N6Ø6.3 C=135

37

1N7Ø6.3 C=190

Autor:

IGOR BARBOSA BARRETO

25

22

8

50

30

8

25

22

22

8

30

22

22

8

30

22

22

22

30

8

8

30

22

22
25

22

25

25
25

25
45

25
25

22
25

25
25

22
25

22

25
25

22
22

22

25

25
22

22

22



Elemento

V 3 V 3

Pos. Diam. Q.

1 Ø6.3

2 Ø6.3

3 Ø6.3

4 Ø10

15
5 Ø4.2

P35
2.898

P36
1.51

P37
1.965

P38
2.45

P39
1.661

P40
1.963

P41
1.923

P42
1.963

7 Ø4.2

8 Ø4.2

1N4Ø10 C=370

2N7Ø4.2 C=120

62
2N5Ø4.2 C=230

1N1Ø6.3 C=275

79

2N6Ø6.3 C=510

78

15x30
V-207

15x30
V-208

15x30
V-209

15x30
V-210

83

15x30
V-211

15x30
V-212

15x30
V-213

15x30
V-214

1N1Ø6.3 C=225

101

1N2Ø6.3 C=185

83
15

1N3Ø6.3 C=310
P14

2.237
15 Ø6.3

16 Ø5

1

104

150

10

5

150

78

150 0.4

8112

Total+10%:

V 4

2N2Ø6.3 C=244

1 Ø6.3

2 Ø12.5

3 Ø6.3

4 Ø6.3
8

8 1N14Ø6.3 C=190

27
2N11Ø6.3 C=625

7 Ø4.2
2N10Ø6.3 C=1090

1N15Ø6.3 C=150

1N12Ø6.3 C=230

22

10 Ø8

11 Ø8

25
18x1eN16Ø5 c/15

257 7.5 7.5
10x1eN16Ø5 c/15

136 7.5 7.5
12x1eN16Ø5 c/15

177 12.5 12.5
15x1eN16Ø5 c/15

220 12.5 12.5
10x1eN16Ø5 c/15

146 7.5 7.5
13x1eN16Ø5 c/15

181 7.5 7.5
26x1eN16Ø5 c/15

381

8 8

12 Ø4.2

13 Ø8

14 Ø8

Piso 2

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:20

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

2N3Ø6.3 C=279 15 Ø6.3

16 Ø6.3

15
13x1eN4Ø5 c/15

194

17 Ø12.5

15 18 Ø6.3

19 Ø10

20 Ø6.3

21 Ø5

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

68

8
735

8
785

320

215

355

200

10

5

22 Ø5 29

10

5

V 4
V 5 148

1 Ø6.3

2 Ø6.3

V 25

V 5
15

15

V 6
P29

3.598
P30

2.012
P31

1.662
P32

4.379
P33

3.397
15

3 Ø8
15

1N4Ø6.3 C=120
1N4Ø6.3 C=120 P52

1.526

2N1Ø4.2 C=206
7 Ø6.3

2N13Ø8 C=140
2N11Ø8 C=135

2N1Ø6.3 C=115

1N6Ø6.3 C=130

1N1Ø6.3 C=203
1N1Ø6.3 C=115

1N3Ø6.3 C=160

2N9Ø4.2 C=145

98
1N2Ø12.5 C=205

2N7Ø4.2 C=200

69

111
85

15x40
V-218

15x30
V-215

15x30
V-216

15x30
V-217

15x30
V-219 2N2Ø6.3 C=266

1N3Ø6.3 C=185

4 Ø4.2

5 Ø10

6 Ø4.2

7 Ø8

8 Ø8

25

8 8

11x1eN4Ø5 c/15
161 25 9 Ø6.3

10 Ø6.3

11 Ø6.3

2N2Ø6.3 C=208
1N17Ø12.5 C=320

8 68

1N18Ø6.3 C=215

37

2N16Ø6.3 C=815
25

2N15Ø6.3 C=765
1N20Ø6.3 C=200

57
2 Ø6.3

3 Ø10

25
22x1eN21Ø5 c/15

322 12.5 12.5
13x1eN21Ø5 c/15

181 7.5 7.5
11x1eN21Ø5 c/15

151 7.5 7.5
29x1eN22Ø5 c/15

423 7.5 7.5
22x1eN21Ø5 c/15

317 15

V 27

4 Ø4.2

5 Ø6.3

6 Ø4.2

V 6
V 7 7 Ø12.5

8 Ø6.3

15

P42
2.113

15
15

P22

P25
4.454

P26
3.322

P27
1.358

1N1Ø6.3 C=115

1N1Ø6.3 C=120
2N1Ø6.3 C=105

2N2Ø4.2 C=150

2N1Ø6.3 C=115

2N5Ø8 C=130
1N1Ø6.3 C=120

1N2Ø8 C=150
1N2Ø12.5 C=210

103
68

2N5Ø10 C=225
2N3Ø8 C=130

2N4Ø4.2 C=285
76

15x30
V-224

15x40
V-221

15x30
V-222

15x30
V-223 8 8

4 Ø6.3

2N3Ø6.3 C=266

1N4Ø6.3 C=115

32

2N12Ø6.3 C=250 2ª camada

48
25

8
10

2N9Ø6.3 C=415
4 Ø5

2N7Ø6.3 C=963

1N8Ø12.5 C=375

30
32

2N8Ø8 C=400

1N11Ø6.3 C=215
1N10Ø6.3 C=280 68 V 25 1 Ø4.2

2 Ø6.3

3 Ø6.3

15
29x1eN9Ø5 c/15

423 7.5 7.5
31x1eN10Ø5 c/15

461
25

22x1eN13Ø5 c/15
327 7.5 7.5

13x1eN13Ø5 c/15
186 7.5 7.5

11x1eN13Ø5 c/15
151 15 4 Ø5

2

2

1

11

8
206

185

10

5

206

8

206

266

185

78

412

532 1.3

185 0.5

858

Total+10%:

V 27
V 9

2 Ø4.2
V 10

V 8 3 Ø6.3

4 Ø6.3

15

P15
15

P17
2.733

P18
2.164

P19
2.195

P20
2.195

P21
2.164

1N1Ø6.3 C=110

1N2Ø6.3 C=175
93

1N1Ø6.3 C=185
87

2N4Ø4.2 C=205

2N5Ø6.3 C=385

87

2N3Ø4.2 C=230

15x30
V-227

15x30
V-228

15x30
V-229

15x30
V-230

15x30
V-231 66

15x30
V-233

15x30
V-232

1N1Ø6.3 C=120
1N2Ø6.3 C=120

2N2Ø4.2 C=295

160
2N7Ø12.5 C=435

2N6Ø4.2 C=220 78

2N1Ø6.3 C=110

2N1Ø6.3 C=120
1N3Ø10 C=180 2N2Ø6.3 C=120

V 29
3.673

Ø5:

3.673
P8 P9

P16 15

5 Ø5

2

1

11

8
206

115

10

5

8 266

115

78

532 1.3

115 0.3

858

Total+10%:

Ø4.2:

2.6

0.0

0.0

Ø6.3: 72.4

Ø8:

Ø10:

21.9

18.2

Ø12.5: 21.0

Total: 133.5

1.3

1.8

7.7

65.0

0.0

0.0

0.0

0.0

72.7

2 150 150 300 0.3

1 Ø6.3 3 80 105

2.0

315 0.8

1.3

1.9

0.4

13

8
11x1eN5Ø5 c/15

161 25

V 11 1 Ø6.3

2 Ø6.3

3 Ø6.3

1

2

2 8
219

10

5

200

219

8

5 Ø5

1

22

240

10

5

240

78

240 0.6

1716

Total+10%:

225

244

279

78

5.4

225 0.6

488 1.2

558 1.4

1014

Total+10%: 3.5

1.6

1.8

2.7

3.6

15x30
V-225

15x30
V-226

V 10 1 Ø6.3

2 Ø4.2

3 Ø8

3

2

2 10
362

95

295

10

120

295

427

360 0.9

590

854 3.4

0.6

2N6Ø10 C=600
99 Total+10%: 6.2 3.5

2N4Ø4.2 C=215 74 2N6Ø4.2 C=145

98 2N7Ø8 C=175 6 Ø5 22

10

5
78 1716 2.7

1N3Ø10 C=125

15x30
V-270

V 9 1 Ø6.3

2 Ø6.3

3 Ø4.2

4 Ø8

5 Ø6.3

3

3

2

2

1

10
362

205

95

230

10

85

V 29 3.598
P23

2.013
P24

1.736
P25

1N1Ø6.3 C=105
13 Ø5 74

15 11 Ø6.3

12 Ø6.3

1

1

130

290

10

5

130

290

78

130 0.3

290 0.7

5772

Total+10%:

110

120

230

427

205

22.0

330 0.8

360 0.9

460

854 3.4

205 0.5

0.5

9.1

11.0

P50

9 Ø6.3

10 Ø6.3

1

1

2

2

2

2
16

2

2

1

8
720

8
450

235

750

480

235

1500 3.7

960 2.4

235 0.6

175

180

205

385

220

397
435 870 8.4

175

180

205

385

220

175 0.4

180 1.1

410

770 1.9

440 0.5

0.4

V 8 1 Ø6.3 1 185 185 185 0.5

9x1eN3Ø5 c/15
128

1N19Ø10 C=355 8

13 Ø5 46

10

5
78 3588

Total+10%: 15.4

5.6

7.0

12 Ø6.3

2

2

2

2

2

2

1

1

2

10
368

8
385

280

215

250

215

225

145

150

215

225

145

175

400

415

280

215

250

430

450 2.8

290

350 1.4

800 3.2

830 2.0

280 0.7

215 0.5

500 1.2

0.3

0.5

99

2N8Ø6.3 C=235

142
2N12Ø4.2 C=280

75
2N9Ø4.2 C=145 15x30

V-220
8 8

2N10Ø8 C=240
97

72 89
2N6Ø6.3 C=130

2N14Ø8 C=230
V 7 1 Ø6.3

2 Ø8

3 Ø10

3

1

1

90

150

97

115

150

125

345 0.8

150 0.6

125 0.8

10 Ø5
1N5Ø6.3 C=165

31

15x30
V-267

2N1Ø6.3 C=203

8 Ø12.5

9 Ø5

1

29

2 908

375

10

5

10

5

V 29
5 Ø8

6 Ø10

2

2
13

8 963

375

98

1926 4.7

375 3.6

2842 4.5

104

565
600 1200 7.4

130 260 1.0

P41
2.113

P49
4 Ø4.2 2 285 285 570 0.6

2 105 130 260 1.0

P34 1 Ø6.3

2 Ø12.5

2

1

95

210

3 Ø5

3

2

9

8
148

10

5

8
8

203

208

78

609 1.5

416 1.0

702

Total+10%:

120

210

2.8

240 0.6

210 2.0

1.1

1.2

240

106

280

109

230

240

135

280

140

230

765

815

320

215

355

200

78

480 1.9

270 1.1

560

280 1.1

460 1.8

1530 3.7

1630 4.0

320 3.1

215 0.5

355 2.2

200 0.5

5304 8.3

0.6

1N13Ø6.3 C=120 16
9 Ø4.2 4 145 145 580 0.6

8 Ø6.3 2 235 235 470 1.2

2 200 200 400 0.4

15x30
V-234 5 Ø6.3

6 Ø6.3

1

3

165

105

165

130

165 0.4

390 1.0

3

1

1

2

90

205

160

95

115

205

160

120

22.4

345 0.8

205 2.0

160 0.4

240 0.6

12.7

15.3

V 29 14 Ø6.3 1 190 190 190 0.5

13 Ø6.3 1 120 120 120 0.3

2N3Ø6.3 C=310
2N9Ø6.3 C=390 12 Ø6.3 1 230 230 230 0.6

2N8Ø4.2 C=205
156 11 Ø6.3 2

V 11 9 Ø6.3

10 Ø6.3

2

2

2
8

2 8
1060

8
595

1090

625

2180 5.3

1250 3.1

120

205

360
390 780 1.9

120

205

240

410

0.3

0.4

V 29
6 Ø6.3 2 510 510 1020 2.5

2 230 230 460 0.5

1

1

3

1
13

Esquema

(cm)

275

185

310

335
370 370 2.3

Comp.

(cm)

275

185

310

Total

(cm)

CA-50

(kg)

275 0.7

185 0.5

930 2.3

CA-60

(kg)

98 2842 4.5

Total+10%: 28.9 15.8

78 2418 3.8

Total+10%: 22.3 9.8

8

8 1N11Ø6.3 C=130
40

2N8Ø6.3 C=750

1N10Ø6.3 C=235 2N4Ø8 C=427

1N5Ø6.3 C=205
64

15
17x1eN13Ø5 c/15

251 7.5 7.5
14x1eN13Ø5 c/15

201 7.5 7.5
14x1eN13Ø5 c/15

204 7.5 7.5
29x1eN13Ø5 c/15

428
15

25
22x1eN6Ø5 c/15

317 25

Autor:

IGOR BARBOSA BARRETO

22x1eN5Ø5 c/15
327 25

25

1N12Ø6.3 C=290

2N9Ø6.3 C=480
10 10

2N3Ø8 C=427

1N4Ø6.3 C=240
46

10 10
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22

25
22

22

30

8

30

8

8

30

8

40

8

30

22

22

8

30

8

22

22

40

8

30

22

22

22

22

22

8

30

22
22

22

22
22

8

30

8

30
8

30
8

30

22

22

22
22

22
22

25

25
25

25
25

25

22
25

25
22

22

25

25
25

22
22

25

25
35

25

25
25

25
35

25

22
25

22

29
25

25

25

22

25
25

22
22

22
22

22
22

22
22

25

28

22
22

26

22
22

22

31
25

22
22

22



Elemento

V 12 V 12

Pos. Diam. Q.

1 Ø6.3

2 Ø6.3

3 Ø8

4 Ø4.2

15

P1

3.548

P2

1.409

P3

2.658

P4

2.164

P5

2.195

P6

2.195

P7

2.164
V 29

5 Ø4.2

6 Ø4.2

7 Ø12.5

8 Ø6.3

2N5Ø4.2 C=170

42

1N1Ø6.3 C=310

2N4Ø4.2 C=270 106

2N1Ø6.3 C=310
106

15x30
V-235

15x30
V-236

15x30
V-237

75
13 Ø5

15x30
V-238

15x30
V-239

15x30
V-240

15x30
V-241

V 13 1 Ø6.3

2 Ø6.3

3 Ø6.3

4 Ø6.3

5 Ø4.2

6 Ø6.3
8

8

2N9Ø6.3 C=695
9 Ø6.3

2N8Ø6.3 C=1015
1N12Ø6.3 C=275

1N10Ø6.3 C=285

21

12 Ø6.3

13 Ø6.3

25
22x1eN13Ø5 c/15

317 12.5 12.5
9x1eN13Ø5 c/15

121 7.5 7.5
17x1eN13Ø5 c/15

251 7.5 7.5
14x1eN13Ø5 c/15

201 7.5 7.5
14x1eN13Ø5 c/15

204 7.5 7.5
29x1eN13Ø5 c/15

428 14 Ø6.3

15 Ø5

V 13
Total+10%:

V 14

V 14
2 Ø8

15

P1

2.27

P8

2.013
P15

2.517
P22

2.592
P28

2.592
P29

1.434
V 15

15
2 Ø6.3

2N7Ø4.2 C=130
49

1N1Ø6.3 C=160
77

2N5Ø4.2 C=170

2N6Ø6.3 C=350
79

15x30
V-242

15x30
V-243

15x30
V-244

93

15x30
V-245

80

1N2Ø6.3 C=150
93

2N3Ø6.3 C=185
90

15x30
V-246

1N3Ø6.3 C=185
90

88
1N3Ø6.3 C=185

2N9Ø6.3 C=230

15x40
V-248

15x30
V-247

V 16

8 Ø5 43

7 Ø6.3 2

2N3Ø6.3 C=185
1N4Ø6.3 C=200

2N1Ø4.2 C=327
6 Ø6.3 1 8

190

140

10

5

220

140

78

220 0.5

280 0.7

3354

Total+10%:

1 Ø4.2

2 Ø8

3 Ø6.3

4 Ø5

8

2

2

1

19

327

327

185

10

5

1N14Ø6.3 C=165

46

2N10Ø6.3 C=977

2N11Ø6.3 C=440
1N12Ø6.3 C=175

17 42

25

15
14x1eN15Ø5 c/15

199 12.5 12.5
13x1eN15Ø5 c/15

181 7.5 7.5
16x1eN15Ø5 c/15

237 7.5 7.5
16x1eN15Ø5 c/15

239 12.5 12.5
16x1eN15Ø5 c/15

239 7.5 7.5
9x1eN15Ø5 c/15

121

1N13Ø6.3 C=155

19x1eN3Ø5 c/15
282

4 Ø6.3

25
5 Ø6.3

6 Ø6.3

15 7 Ø6.3

8 Ø5

V 23

V 22

V 24
Total+10%:

V 18 1 Ø8

2 Ø6.3

3 Ø4.2
15

P26
15

P40
1.988

P48
1.333

1N1Ø6.3 C=110

1N1Ø6.3 C=105

1N2Ø6.3 C=160
64

2N3Ø6.3 C=352

1N2Ø8 C=145

2N4Ø4.2 C=130

67
2N5Ø6.3 C=185

97

15x30
V-261

15x30
V-262

15x30
V-263

15x30
V-264

15x30
V-265

92

15x30
V-266 V 23 1 Ø6.3

2 Ø8

3 Ø6.3

4 Ø4.2

5 Ø6.3

6 Ø6.3

8 8

8

2N4Ø6.3 C=387
9 Ø5

1N5Ø6.3 C=150

21

1N7Ø6.3 C=215

29

25
11x1eN6Ø5 c/15

161 12.5 12.5
7x1eN6Ø5 c/15

96 25
3 Ø4.2

25
17x1eN9Ø5 c/15

242 7.5 7.5
16x1eN9Ø5 c/15

227 25 25
12x1eN8Ø5 c/15

166 12.5 12.5
16x1eN8Ø5 c/15

230 25 4 Ø4.2

5 Ø6.3

6 Ø6.3

7 Ø6.3
Piso 2

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:20

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

8 Ø5 28

10

5
78 2184

Total+10%:

Ø4.2:

Ø5:

6.2

0.0

0.0

Ø6.3: 70.3

Ø8:

Ø10:

9.3

7.8

Ø12.5: 13.8

Total: 101.2

3.4

4.4

7.8

58.6

0.0

0.0

0.0

0.0

66.4

2

2

2

1

1

8
466

155

190

130

145

8

130

145

526

155

190

260

290

1052 2.6

155 0.4

190 0.5

0.3

0.3

1N8Ø6.3 C=200

26
1N6Ø6.3 C=155

37
2 Ø6.3 3 70 95 285 0.7

1N7Ø6.3 C=190 V 24 1 Ø6.3 3 185

2N6Ø6.3 C=588
2N5Ø6.3 C=526

Total+10%:

185

7.7

555 1.4

5.1

33

8 8 8

10

5
78 2574 4.0

7 Ø6.3

8 Ø6.3

3

1

3

4

2

2

1

1

8
528

215

200

73 2N4Ø4.2 C=130

61
1N1Ø6.3 C=185

2N3Ø4.2 C=130 92

2N1Ø6.3 C=185

2N4Ø4.2 C=145

50 6 Ø5 18

2N1Ø6.3 C=110 1N3Ø6.3 C=105
1N2Ø6.3 C=95

2N3Ø6.3 C=105 2N2Ø6.3 C=95
Total+10%:

V 22 1 Ø6.3

2 Ø6.3

3 Ø6.3

4 Ø6.3

5 Ø6.3

1

1

2

2

1

8
327

150

10

5

80

160

327

8

105

160

352

387

150

78

15.0

105 0.3

160 0.4

704 1.7

774 1.9

150 0.4

1404

Total+10%:

85

145

80

130

185

8

110

145

105

130

185

588

215

200

5.2

330 0.8

145 0.6

315 0.8

520

370 0.9

1176 2.9

215 0.5

200 0.5

0.6

2.2

2.4

7.5

P47

6 Ø5 33

2.742
P51

2.592
P33 P6

2.038

15
4 Ø10

P13
2.672

P20
5 Ø12.5 1 405

10

5

405

118

405 3.9

3894 6.1

2 528 578 1156 7.1

2

4

2

115

125

325

140

150

325

5.9

280 1.1

600 1.5

650 0.7

4.3

2

2

1

1

27

8
466

145

190

10

5

70

8

95

526

145

190

78

190 0.5

1052 2.6

145 0.4

190 0.5

2106 3.3

40

1N12Ø6.3 C=175

8

2N2Ø8 C=377

V 17 1 Ø6.3

2 Ø4.2

3 Ø4.2

3

2

2

185

130

145

327

377

185

98

654

754 3.0

185 0.5

1862

Total+10%:

185

130

145

3.9

555 1.4

260

290

0.3

0.3

2.9

4.0

9.9

5.3

6.2

0.7

5 Ø6.3 2 8
682

8 742 1484 3.6

2N8Ø4.2 C=120
68 2N8Ø4.2 C=120

65

P36
3.321

P43
3 Ø4.2

4 Ø6.3

2

2

155

550

155

575

310

1150 2.8

0.3

1 325 350 350 0.9

1 Ø6.3 1 185 185 185 0.5

P35

3 Ø5

2

19

327

10

5

377

98

754 3.0

1862

Total+10%: 3.3

2.9

4.0

1 Ø4.2 2 327 327 654

17.1 12.7

0.7

2

1

1

84

1N11Ø6.3 C=200 26
11 Ø6.3 2 410

175

155

165

10

5

10 Ø6.3 2 8
947

8

977

440

175

155

165

78

1954 4.8

880 2.2

350 0.9

155 0.4

165 0.4

6552 10.3

2 230 230 460 1.1

7 Ø4.2

8 Ø4.2

2

4

130

120

130

120

260

480

0.3

0.5

1

1

6

1

2

2

160

150

185

200

170

350

105

75

12 Ø6.3
1N2Ø6.3 C=360

10

5
78 8190

Total+10%:

160

150

185

200

170

350

27.0

160 0.4

150 0.4

1110 2.7

200 0.5

340

700 1.7

0.4

12.9

15.8

1 275 275 275 0.7

2N2Ø6.3 C=360

2N6Ø4.2 C=220

172
2N7Ø12.5 C=445 11 Ø6.3 1 200 200 200 0.5

71

1N3Ø8 C=170 9 Ø6.3

10 Ø6.3

3

3

1

2

2

2

2
16

2

2

1

8
985

8
665

285

1015

695

285

2030 5.0

1390 3.4

285 0.7

Esquema

(cm)

310

360

170

270

170

220

407
445 890 8.6

Comp.

(cm)

310

360

170

270

170

220

Total

(cm)

CA-50

(kg)

930 2.3

1080 2.6

170 0.7

540

340

440

0.6

0.4

0.5

CA-60

(kg)

V 18

V 15

V 17

V 16

15
15

P2

2.27

P9

2.013
P16

2.592
P3

2.088
15

1N2Ø6.3 C=350
P37

3.321
P44

2N4Ø6.3 C=95

1N1Ø8 C=140

2N4Ø6.3 C=575
2N3Ø4.2 C=155

2N2Ø4.2 C=130
1N1Ø6.3 C=185

90

15x30
V-249

15x30
V-250

15x30
V-251

15x40
V-252

15x30
V-253

1N1Ø6.3 C=185

97
2N3Ø4.2 C=325

104

15x30
V-254

15x50
V-255

2N2Ø6.3 C=150

2N1Ø4.2 C=327

97

2N1Ø6.3 C=185

2N3Ø4.2 C=145

50

2N2Ø6.3 C=150

1N1Ø8 C=140

P10
2.622

P17

P23 15 P24
5.335

P31

8 8
8

2N2Ø8 C=377

2N5Ø6.3 C=742
1N3Ø6.3 C=185

8 1N7Ø6.3 C=140

23

1N6Ø6.3 C=220
25

12

28
19x1eN4Ø5 c/15

282 25

25

15
14x1eN8Ø5 c/15

204 7.5 7.5
13x1eN8Ø5 c/15

186 7.5 7.5
16x1eN8Ø5 c/15

227 25

25
33x1eN6Ø5 c/15

483
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1N7Ø6.3 C=140 68
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Elemento

V 28

Pos. Diam. Q.

1 Ø6.3

2 Ø6.3

3 Ø6.3

4 Ø4.2

5 Ø4.2

6 Ø6.3

7 Ø6.3

8 Ø5

3

4

3

2

2

2

1

33

8
528

200

10

5

Esquema

(cm)

110

175

80

120

130

8

Comp.

(cm)

135

175

105

120

130

588

200

78

Total

(cm)

CA-50

(kg)

405 1.0

700 1.7

315 0.8

240

260

1176 2.9

200 0.5

2574

Total+10%:

V 29
V 28

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

2 Ø4.2

Total 3 Ø6.3

4 Ø4.2

CA-50
15

P27
2.742

P52
2.592

Ø10

Ø12.5

2N3Ø6.3 C=105
CA-60 Ø4.2

Ø5

2N4Ø4.2 C=120

64
1N1Ø6.3 C=135 1N3Ø6.3 C=105

Total 494
Ø5:

183.4

970.7

22

168 190

49.9

36.8

34
8 Ø6.3

39 304

9 Ø5 86

1 140

10

5

140

78

140 0.3

6708

Total+10%:

Ø4.2:

16.1

0.0

0.0

Ø6.3: 13.5

Ø8: 10.2

1N2Ø6.3 C=175

86
2N1Ø6.3 C=135

2N2Ø6.3 C=175
86

15x30
V-271

15x30
V-272

2N5Ø4.2 C=130
61

Total: 23.7

10.5

13.6

2.8

15.9

0.0

0.0

18.7

P34 Ø8 6 Ø6.3
97.8 42

7 Ø8 2 10
403 435 870 3.4

2 510 510 1020 2.5

Ø6.3 700.6 189 5 Ø8

2

2

2

2 10
478

530

520

330

530

520

330

510

1060

1040 2.5

660

1020 4.0

0.7

1.2

1 Ø8 1 485 485

7.6

485 1.9

4.0

5.1

0.3

0.3

CA-60

(kg)

Piso 2
8 8

2N6Ø6.3 C=588

1N2Ø6.3 C=175

42

1N7Ø6.3 C=200

26

25
17x1eN8Ø5 c/15

242 7.5 7.5
16x1eN8Ø5 c/15

227 25

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:20

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

V 29

15

V 12
2.038

V 11
2.597

V 8
2.165

V 6
2.667

V 5
3.951

V 3

1N1Ø8 C=485
141

2N3Ø6.3 C=520

168

2N2Ø4.2 C=530 2N4Ø4.2 C=330

15x30
V-273

15x30
V-274

15x30
V-275

15x30
V-276

15x30
V-277

10 2N6Ø6.3 C=510

15

2N5Ø8 C=510

1N8Ø6.3 C=140

59

2N7Ø8 C=435

10

15
13x1eN9Ø5 c/15

181 7.5 7.5
17x1eN9Ø5 c/15

245 7.5 7.5
14x1eN9Ø5 c/15

202 7.5 7.5
17x1eN9Ø5 c/15

252 7.5 7.5
25x1eN9Ø5 c/15

373 15
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